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В выпускной квалификационной работе произведен расчет существующего 
оборудования горизонтальной клети №10 непрерывно–заготовочного стана об-
жимного цеха ОАО «ЗСМК». 
Выпускная квалификационная работа включает в себя 152 листов печатного 
текста, 33 таблицы, 37 рисунков, состоит из четырех разделов: описание техноло-
гического процесса, выбор элементов и расчет параметров силового канала регу-
лируемого электропривода, экономика, безопасность и жизнедеятельность труда 
использовано 9 источников литературы. 
В разделе описание технологического процесса описан технологический 
процесс участка, электропривод и механизм клети, приведена кинематическая 
схема, а также дано обоснование рода тока. 
В разделе выбор элементов и расчет параметров силового канала регулируе-
мого электропривода произведен выбор электрооборудования, расчет параметров 
и характеристик элементов силовой цепи. В соответствии с кинематической схе-
мой клети и параметрами прокатываемого металла был выбран электродвигатель 
постоянного тока . Был произведен выбор комплектного регулируемого электро-
привода , выбран преобразователь цепи якоря и цепи возбуждения. 
Целью раздела «Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и ресур-
сосбережение» является определение перспективности и успешности проекта, 
оценка его эффективности, уровня возможных рисков, разработка механизма 
управления и сопровождения конкретных проектных решений на этапе реализации. 
. В разделе безопасность и жизнедеятельность труда рассмотрены вопросы 







Произвести проверочный расчет электропривода горизонтальной клети, удо-
влетворяющего следующим заданным условиям и требованиям: 
1. Напряжение питающей сети переменного трехфазного токаUс= 10 кВ с 
частотой fс= 50 Гц; 
2. Отклонение напряжения питающей сети от номинального значения +10 
–15 %; 
3. Нагрузка реактивная; 
4. Режим работы – длительный; 
5. Диапазон регулирования D = 1 : 10; 
6. Управление электроприводом – ручное с поста управления; 
7. Работа электропривода должны осуществлять в режиме стабилизации 
скорости (РЭП); 
8. РЭП должен обеспечить поддержание заданной частоты вращения с по-
грешностью не более 10 % во всем диапазоне регулирования; 
9. Максимальное напряжение управления Uу= ±10 В; 
10. Электродвигатель должен иметь максимально высокий КПД, мини-
мальный момент инерции, большую нагрузочную способность; 
11. Система управления электроприводом должна обеспечивать надежную 
защиту от перегрузок и аварий, простоту управления и обслуживания; 
12. Выбранный электродвигатель должен быть предназначен для работы в 
условиях повышенной температуры, влажности и запыленности и иметь закрытое 
исполнение, и высокий класс изоляции; 
13. Выбранный преобразователь должен быть предназначен для работы в 
закрытых стационарных помещениях при температуре окружающего воздуха от 5° 
до 45°С и относительной влажности не более 80%. 
 
СОДЕРЖАНИЕ 
ВВЕДЕНИЕ           9 
6 
 
1 ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА    13 
1.1 Рабочий механизм. Назначение, описание. Кинематическая схема 13 
1.2  Выбор рода тока и типа электропривода      15 
1.3 Расчет и выбор  электродвигателя       19 
1.4 Расчет параметров механической системы привода    24 
1.4.1 Определение моментов инерции элементов кинематической 
цепи привода           25 
1.4.2 Определение приведенных моментов инерции сосредоточенных 
масс расчетной схемы          26 
1.4.3 Определение угловой жесткости упругих элементов    26 
1.4.4 Определение резонансных частот трехмассовой расчетной  
механической системы          27 
1.4.5 Определение параметров двухмассовой расчетной схемы  
механической системы привода        28 
2 ВЫБОР ЭЛЕМЕНТОВ И РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ  СИЛОВОГО  
КАНАЛА РЕГУЛИРУЕМОГО  ЭЛЕКТРОПРИВОДА    35 
2.1 Выбор силового оборудования        35 
2.1.1 Выбор тиристорного преобразователя для питания двигателя  35 
2.1.2 Выбор силового преобразовательного трансформатора   37 
2.1.3 Выбор сглаживающего реактора       38 
2.2 Выбор тиристорного возбудителя двигателя     40 
2.2.1 Выбор трансформатора для питания тиристорного возбудителя  41 
2.2.2 Параметры обмотки возбуждения двигателя     42 
2.2.3 Параметры тиристорного возбудителя      43 
2.2.4 Параметры силовой цепи обмотки возбуждения    43 
2.3   Расчет параметров силовой цепи       44 
2.3.1 Параметры тиристорного преобразователя якорной цепи   44 
2.3.2 Параметры схемы “ ТП -  эквивалентный двигатель”    45 
7 
 
2.3.3 Расчет параметров тиристорного преобразователя якоря для 
схемы “ТП - эквивалентных двигателя”       47 
2.4 Область работы и предельные характеристики схемы  
“ТП - эквивалентный двигатель”        48 
2.5 Электромеханические характеристики системы  
преобразователь - двигатель         51 
2.6 Структурная схема силового канала       55 
2.7 Линеаризованная САУ РЭП        58 
2.7.1 Структурная схема линеаризованной САУ ЭП     58 
2.7.2 Оптимизация контура тока якоря       58 
2.7.3 Оптимизация контура скорости двигателя     62 
2.7.4 Контур скорости возмущающих воздействий     65 
2.7.5 Оптимизация контура САУ ЭДС двигателя     67 
2.7.5.1 Контур тока возбуждения        68 
2.7.5.2 Контур ЭДС двигателя        72 
2.8 Нелинейная САУ РЭП         76 
2.8.1 Анализ основных нелинейностей электропривода    76 
2.8.2 Структурная схема САУ ЭП        77 
2.8.3 Исследование электропривода на имитационных моделях   80 
2.8.4 Методика анализа статических характеристик     84 
2.8.4.1 Режим стабилизации скорости       86 
2.8.4.2 Режим стабилизации тока        89 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ РАЗДЕЛА «ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ, 
 РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТЬ И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ»   92 
3. ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ, РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТЬ И 
 РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ         94 
3.1 Инициализация проекта и его технико-экономическое обоснование 94 
3.1.1 Потенциальные потребители проекта      95 
8 
 
3.1.2 Анализ конкурентных технических решений     96 
3.1.3Оценка коммерческого потенциала инженерных решений   98 
3.1.4 Определение научно-технической эффективности    100 
3.2.Планирование комплекса работ на создание проекта    102 
3.2.1Определение трудоемкости работ       102 
3.2.2 Планирование пуско-наладочных работ (ПНР)     105 
3.2.3 Состав бригады для проведения ПНР      108 
3.3. Бюджет проектной работы        109 
3.5.Определение экономической эффективности исследования   118 
Список использованных источников       134 
THE CONCLUSION          135 






В выпускной квалификационной работе произведен расчет существующего 
оборудования горизонтальной клети №10 непрерывно–заготовочного стана об-
жимного цеха ОАО «ЗСМК». 
Выпускная квалификационная работа включает в себя 152 листов печатного 
текста, 33 таблицы, 37 рисунков, состоит из четырех разделов: описание техноло-
гического процесса, выбор элементов и расчет параметров силового канала регу-
лируемого электропривода, экономика, безопасность и жизнедеятельность труда 
использовано 9 источников литературы. 
В разделе описание технологического процесса описан технологический 
процесс участка, электропривод и механизм клети, приведена кинематическая 
схема, а также дано обоснование рода тока. 
В разделе выбор элементов и расчет параметров силового канала регулируе-
мого электропривода произведен выбор электрооборудования, расчет параметров 
и характеристик элементов силовой цепи. В соответствии с кинематической схе-
мой клети и параметрами прокатываемого металла был выбран электродвигатель 
постоянного тока . Был произведен выбор комплектного регулируемого электро-
привода , выбран преобразователь цепи якоря и цепи возбуждения. 
Целью раздела «Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и ресур-
сосбережение» является определение перспективности и успешности проекта, 
оценка его эффективности, уровня возможных рисков, разработка механизма 
управления и сопровождения конкретных проектных решений на этапе реализации. 
. В разделе безопасность и жизнедеятельность труда рассмотрены вопросы 








Для того чтобы машина была современна более продолжительный срок, она 
должна обладать возможно большей новизной выполняемого ею рабочего про-
цесса и более высокими технико-экономическими показателями по сравнению с 
тем, которые достигнуты на машинах этого назначения в мировой практике. 
В то же время по своему научно-техническому уровню как машины, так и 
агрегаты в целом должны быть совершенней своих предшественников. Для пре-
одоления этих творческих трудностей необходимо тщательное изучение в усло-
виях эксплуатации и ремонта ранее созданного оборудования. Иными словами ме-
таллургические цехи, где установлены и работают новейшие металлургические 
машины и агрегаты, должны служить исходной базой для конструкторских замыс-
лов. 
Потребность в прокатном оборудовании продолжает расти и объясняется 
тем, что прокатка из всех способов обработки металлов пользуется наибольшим 
распространением вследствие непрерывности процесса, высокой производитель-
ности и возможности получения изделий самой разнообразной формы и улучшен-
ного качества. Прокатные изделия как из стали, так и из цветных металлов (листы, 
полосы, ленты, различные сортовые профили, трубы, заготовки деталей машин) 
являются наиболее экономичным продуктом – конечным для металлургических 
предприятий и исходным в машиностроении, строительстве и других отраслей 
народного хозяйства. 
Проблема снижения общегосударственных трудов и материальных затрат по 
производству проката должна прежде всего решаться в направлении экономии ме-
талла, в результате улучшения его физических и механических свойств и произ-
водства таких видов проката, которые давали бы возможность снижать конструк-
тивную и технологическую металлоёмкость машин, строительных конструкций и 
других металлопотребляющих объектов. 
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Поэтому необходимо одновременно с увеличением объемов производства 
металлов значительно улучшить качество и расширить сортамент продукции чер-
ной металлургии. За счет повышения качества металлоизделий можно суще-
ственно снизить удельный расход стали и этим уменьшить капитальные затраты, 
необходимые для удовлетворения нашей страны металлом. 
Особенно большими возможностями повышения качества металлопродук-
ции обладает производство проката. Из числа основных направлений в развитии 
производства экономичных видов проката и труб следует выделить четыре: 
1. Повышение точности размеров прокатываемых профилей и труб, т.е. сни-
жение допустимого поля допусков на размеры профиля. 
2. Придание профилю проката и трубы формы, обеспечивающей наилучшее 
использование металла как в самой конструкции, так и в процессе ее изготовления. 
3. Повышение качества металла термическим или термомеханическим 
упрочнением. 
4. Нанесение специальных покрытий на прокат и трубы для придания по-
верхности требуемых физико-химических свойств и главным образом для защиты 
их от коррозии. 
Эффективность процесса непрерывного литья слябов, блюмов или другой 
заготовки для ее последующей прокатки общеизвестна. Но эта эффективность еще 
более возрастает при объединении процесса литья с прокаткой в одном агрегате 
или стане. Применение этого технологического процесса для получения проката 
непрерывным методом из жидкого металла открывает большие перспективы в 
деле повышения эффективности металлургического производства. 
При такой технологии удается использовать первичную теплоту слитка для 
его деформации, исключить промежуточный склад металла и достичь полной не-




Современные конструкции и системы регулирования прокатных станов поз-
воляют значительно повысить точность прокатываемых изделий, т.е. уменьшить 
поле допусков по сравнению с действующими стандартами. 
Основные способы точности повышения прокатки: 
1. Применение возбуждения возможно более номиальых стабильного замкнутог температурного режима 
рисунке прокатки; при этом следует режим учитывать моенты, что изменение температуры котрая прокатки 
вдвойне харктеис влияет коэфицент на точность размеров полне рокатываемого профиля. 
2. Повышение контуры жесткости трехмасовй рабочих клетей допустиме с целью снижения прямо азницы элемнты в упру-
гой деформации имет клети в результате неизбежного номиальый зменения перносит усилий, действующих  контур
на валки при прокатке. 
3. коэфицент Применение постяна систем автоматического рисунке егулирования межвалкового рас-
стояния в схема зависимости углы от показаний измерителя представля профиля или усилий на моент валки тока. 
4. Автоматическое регулирование пермны атяжения металла в процессе однак прокатки расчет
или полное его устранение преобазвни (у непрерывных станов высокий горячей большая прокатки). 
Одним из выражению экономических видов проката опрнг является значеи листовой или 
широкополосовой пасортные, особенно холоднокатаный. 
Из размеы листового схемы проката можно опредлни зготовлять весьма легкие и угол самые трения разнообраз-
ные штампованные отншеи и сварные конструкции. реактивный Применение закрытой сварных конструкций из 
максильноу истового проката вместо индуктвось тальных большем отливок достигается имет уменьшение их массы в 
выпрямлено среднем моента на 30-50%. Сварные: схема трубы и многие другие моенты профили полне, изготовляемые из 
полосового привода проката, как правило, результа дается контур выполнять более выполнеи тонкостенными по 
сравнению с горячекатаными, и их замкнутог применение контура взамен последних больших снижает расход 
реализовн металла время на 10-15%. 
Экономические преывистог асчеты свидетельствуют, что наиболее трехфазны эффективными контур для 
производства листов остальных из стали являются коэфицент широкополосовые учетом непрерывные или полу-
непрерывные рисунке таны, которые по сравнению со формуля станами электропивда других типов проективан выгоднее как 
по эксплуатационным коэфицент расходам постяна, так и по первоначальным удельным модуль затратам. Это 
объясняется меньшим валко расходным харктеис коэффициентом, большей пост производительностью 
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стана, а перход следовательно фазе, и труда, меньшей тогда массой оборудования, приходящейся на 
максильня единицу трансфом выпускаемой продукции часто, и другими факторами. 
Чем выбор сложнее рисунок рабочий процесс, выпрямленог ыполняемый агрегатом, больше 
град производительность задную и размеры агрегата числены, тем более необходима оптимзац втоматизация индуктвось. 
Управлять современным опредлим еталлургическим оборудованием должны 
оптимзаця втоматические модулю системы, способные струкная устанавливать наивыгоднейший шестрная ежим харктеис ра-
боты агрегатов и схемой поддерживать требуемые параметры с коэфицент елью режим получения 





















1 постяна ОПИСАНИЕ сотавляе ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
 
1.1  номиалье Рабочий механизм. Назначение, двухмасоя писание принмае. Кинематическая схема выражениях
 
Механизм прокатной обеспчиват клети отрабки состоит из следующих функцией частей (рисунок 1): 
клеть-11 – опредлни абочая скорть часть, состоит результа из двух валков пульсаций горизонтального вторй положе-
ния, предназначенных для первой бжатия металла необходимого схемой калибра фазе; 
шпиндели-9 – предназначены возмущаюих для передачи вращения от прохда шестерной апрту клети 
валкам, настройк прикрепляются и к валкам и к шестерной постяна клети постяна шарнирами; 
шестеренная нелийая клеть-8 – предназначена для град передачи пердаточня вращения двум продлжени валкам
. Представляет собой контур зубчатую остальных передачу из шестерен сотавляе одинакового диаметра, 
получим располагается схемы в закрытой коробке. 
коэфицент редуктор-13 – предназначен для того, может чтобы прогамы при небольшой скорости регулиованя про-
катки можно время было тормжени применять двигатель с шестрной тносительно большой номинальной 
нелийая скоростью рисунок. 
На рисунке 1 показана контур кинематическая схема длиный механизма рисунок прокатной клети. 
валу Основные параметры частей управления механизма присутвем клети: 
- диаметр тока муфты – 750 мм; 
- длина схемы уфты  модулю – 550 мм; 
- диаметр вала опредлны между двигателем и редуктором – 300 мм; 
- угле длина номиальый вала – 6800 котрым мм; 
- диаметр малой остальных шестерни замкнутог редуктора – 400 мм; 
- длина числены малой шестерни редуктора – 500 мм; 
- сунке диаметр возмущаюег большой шестерни однкрате редуктора – 600 мм; 
- длина постяна большой необхдимую шестерни редуктора – 500 мм; 
- скорти диаметр шестерни шестеренной принмае клети больших – 600 мм; 
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Рисунок 1 – Кинематическая тока схема общего часто вида стан:  
 1 – электродвигатель;    2,4,7 – муфты; 3 – вал; 5- показн быстроходная шестерня редуктора; 6 – расчетной ихоходная время ше-
стерня редуктора действующи; 8 – шестеренная клеть; 9 – электропивд шпиндели напряжеи; 10 – прокатные валки,11-клеть,12- зависмот шестерни шестеренной 
клети,13-редуктор. 
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- проекта длина град вала шестеренной чтобы клети – 1100 мм; 
- даным иаметр индуктвось шпинделя – 450 мм; 
- длина резонасы шпинделя – 1300 мм; 
- диаметр выбираем очки моенты валка – 580 мм; 
- длина харктеис бочки – 800 мм. 
 
1.2  Выбор набор ода сопртивлен тока и типа вызает электропривода 
 
Выбор рода валу тока настройк и типа электропривода задвясь производится исходя и заносим целого методика ряда 
условий, выбираем предъявляемых к режиму работы управляющ исполнительного должен механизма. 
Наиболее элемнты распространенным типом соптави электропривода управлени переменного тока 
элемнты является электропривод с короткозамкнутым сотавим синхронным уменьшия двигателем. 
Частотное моент регулирование скорости харкте электроприводов номиалье переменного тока с  
чтобы короткозамкнутыми асинхронными двигателями контур аходит время все большее применение преобазвни
в различных областях рисунок техники должн. 
Наиболее эффективные учетом способы регулирования скорости скорти двигателя иследованя связаны 
с изменением опредлим скорости вращения напряжеи электромагнитного напряжеию поля статора. недостаки Существует 
два основных способа тирсоный егулирования граничя скорости вращения отрабки электромагнитного поля: 
рисунок зменением полне числа пар полюсов и однмасвй изменением частоты напряжения однкрате статора вносяща двига-
теля. 
Преобразование кривой переменного напряжения харктеис питающей набор сети в переменное 
струкная апряжение с регулируемой частотой, индуктвось апряжением нагрузкой и током осуществляют постяна преоб-
разователи частоты. В реактивный астоящее быстрохдная время преобразователи элемнтов частоты выполняются на 
базе время силовых моент полупроводниковых ключей опредлим. 
По типу связи с разомкнутя питающей часто сетью преобразователи электропивд частоты на полупроводни-
ковых элементах парцильня делятся число на два больших класса опредлни: 
 преобразователи частоты с сунке епосредственной трехмасовй связью; 
 преобразователи частоы астоты со звеном постоянного эквиалентог ока максильня. 
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Преобразователи частоты двигатель со звеном постоянного, вносяща тока шестрни в свою очередь 
коэфицент подразделяются на: 
- автономные инверторы парметы ока это (АИТ); 
- автономные выбираем инверторы напряжения (допустимй АИН произведм). 
В своей структуре однкрате втономные инверторы содержат модуль выпрямитель формуля, силовой 
фильтр кривой и инвертор, преобразующий двигателя постоянное стаике напряжение (ток) в рисунок переменное 
напряжение (ток) сопртивлен заданной просту частоты. 
Преобразователи дискретно частоты с непосредственной выпрямлено связью быстрохдная
Достоинством непосредственных отншеи преобразователей частоты являются: 
- сущетвюго днократное максильное преобразование энергии пост, что определяет высокий 
КПД уравнеи преобразователя задную; 
- возможность прохождения струкная еактивной мощности как от сети к 
перход нагрузке приведный, так и обратно; 
- возможность действующи получения напряжения без тока гармоник приме с частотами 
кратными маля частоте питающей сети. 
дискретно Недостатки имет: 
- сложность устройств пуск управления. Большое номиалье число номиальг тиристоров тре-
бует электропивд большого числа систем работющих мпульсно полне фазового управления первой; 
- коэффициент мощности каждый преобразователя выбор существенно меньше 
холстг единицы (cosφ ≈ 0,15); 
- преобазвни существенно двигатель искажается форма интегральый напряжения питающей регулятоа сети электропивда; 
- трудности получения двигатель частот, близких к частоте опредлни итающей результа сети. 
Для нулевой  график схемы максимальная график частота диаметр выходного напряжения максильня обычно 
ограничивается 
f1max = 16 Гц. Переход к тока мостовой двига схеме расширяет внутреий рабочий диапазон до 
f1max = 25 Гц  
большй Поэтому пермных асинхронные электроприводы с управлению епосредственными преобразовате-
лями частоты продлжени рименяются макс для безредукторных электроприводов рисунок средней и боль-
шой даног мощности допустимй. 
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Автономные инверторы маля тока 
Основные достоинства следующи преобразователей каждый частоты с автономными струкная инверто-
рами тока: 
- электропивд озможность рисунке рекуперации энергии в продлжени сеть; 
- близкое к синусоидальному показн выходное первый напряжение; 
- безаварийность выбираем режима короткого число замыкания числены в нагрузке. 
Недостатки: 
- пергузки ограничение выходной частоты на расчетны уровне постяна 100-125 Гц; 
- коммутационные электропивд перенапряжения на тиристорах, что физческой аставляет больших
усложнять силовую ситемы хему; 
- невозможность работы на приве групповую нагрузкой нагрузку; 
- существенные диаметр вес и габариты индуктивного харктеис фильтра тока. 
Автономные инверторы управления апряжения 
Преимущества инвертора находим апряжения реактивный заключаются: 
- в более просту жесткой выходной гателя вольтамперной даным характеристике; 
- в возможности эфективно достижения больших пределов пердаточня егулирования после ча-
стоты; 
- в способности коэфицент работы, как с одиночным действующи вигателем секунд, так и с груп-
пой двигателей; 
приведный Недостатки: 
- большая емкость трансфом электролитического лежит конденсатора  фильтра двигателя. 
Емкость конденсатора диаметр олжна индуктвог быть не менее резонася 1000 мкФ на каждый киловатт 
диаметр установленной различном мощности двигателя встречно; 
- мощности инверторов полагется напряжения схему сравнительно небольшие 3 – 
кривой 1500 кВ∙А; 
- трудности время обеспечения эквиалентой рекуперации электрической рисунок энергии в сеть 
в скорти ормозных тирсонг режимах. 
0С
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Для данного харктеис электропривода используется двигатель номиалье постоянного струкная тока, 
имеющий возбуждения следующие преимущества: 
- постяна более наброс высокая перегрузочная числа пособность, достигающая 2,5 –кратной 
уменьшия величины питаня (у асинхронных двигателей стаике она не превышает 2,25 –кратной область величины процинале); 
- мягкая механическая сотвеу характеристика, которая дает струкная более имет короткое время число
разгона механизма и управлени двигатель номиалье легче переносит должен толчки нагрузки; 
- минимальный максильня омент малой инерции; 
- электрическое контуры торможение двигателей показн остоянного однй тока осуществляется 
коэфицент проще и дает лучшие индуктвось результаты играть, чем торможение асинхронного число двигателя; 
- допускают полагется регулирование якор скорости в широких типовые ределах; 
- аппаратура управления на якор постоянном время токе проще котрая и надежнее в действии, 
чем ограничть ппаратура коэфицент управления на переменном измерня токе. 
Для питания двигателя задную постоянного работы тока существуют действующ системы управления: 
- апрту генератор пергузки – двигатель; 
- транзисторный управлени реобразователь – двигатель; 
- тиристорный учет преобразователь полса – двигатель. 
Кратко проекта рассмотрим их достоинства и угол недостатки рисунок и выберем наиболее 
приведный риемлемый управляемый выпрямитель. 
учетом Система наброс генератор – двигатель регулято (Г-Д) позволяющая прогамы лавно диапзон регулировать ско-
рость времни двигателя и практически не вносящая оптимзац скажений работы (помех) в питающую стаике сеть, 
имеет больших ольшую однмасвй установленную мощность больших электрических машин – следовательно, 
замкнутог более коэфицент низкий КПД, большие расчитем габариты и массу. реакто Кроме измерня того, эта система моент ребует 
большого количества расчитем коммутационной опредлим аппаратуры и имеет нкциоальй высокую шумность. 
иследован Система струкная транзисторный преобразователь – времни двигатель несмотря на простоту 
пострены управления импульсно транзисторами (транзистор двухмасоя – полностью управляемый показн рибор контур) и вы-
сокий КПД (до 0,98%), но её рисунке применение  ограничено мощностью пердачи элементной валу базы 
(транзисторов двигатель). 
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Система тиристорный валкх преобразователь недостаки – двигатель (ТП-Д) котрая имеет высокий 
КПД преобразователя (до рисунке 0,98%), первой меньшую мощность элемнты установленного оборудова-
ния, коэфицент тсутствие работы подвижных частей, большй малые габариты и массу, струкная бесшумность лежит в ра-
боте, высокий коэфицент уровень автоматизации, сотвеи большой номиалье срок службы. 
следут Проанализировав возможные варианты и рисунок опоставив первый их с требованиями, 
приходим выходнг к выводу о необходимости рисунке сследования опредлни в качестве электропривода 
должна прокатной клети систему - углы тиристорный лежит преобразователь – двигатель скорть. 
 
1.3 Расчет и выбор  резонася электродвигателя постяна
 
Расчет мощности номиальый электродвигателя произведем по методике, сопртивлен зложенной замкнутог в 
[5, с. 83]. В расчетный формуляр  боле (таблица 1) заносим должен сновные коэфицент технологические 
данные, реакто необходимые для расчетов. 
 
Таблица 1 – рисунок Формуляр харктеис для расчета мощности потери двигателя по кривым 
колебатьн удельного настройке расхода энергии 
N пп схемы Технические данные Обозн. среднй Ед.изм коэфицент. Значение 














































Продолжение таблицы 1 





учет Размеры индуктвось после клети 
следующи Толщина до прохода 
Толщина контур после схема прохода 
























малой Время рисунок прохода 
Удельный наброс асход энергии за 
проход 
пострены Момент индуктвось холостого хода поскльу
Маховый момент двигателя механизма схемы, 
приведенный к валу 
больших приводного двигателя 
Окружная харктеис корость тирсонг волков 
Передаточное значеи число редуктора  
КПД своей редуктора быть



















































где D = 0,58 – диаметр валка, м; 
      W = 2,4 – постяна удельный расход энергии по [5, требованиям с график.157] при L = 2,05, кВт∙ч/т; 






 05,2 - вытяжка рисунок. 








Определяем рисунок реднеквадратичный прокатнй момент 























































































По полученным номиальых расчетным параметрам двигателя: Рдв.электропивд расч эквиаленты = 2983,6 кВт; 
nдв.расч удовлетряю = 247 об/мин, выбираем разомкнутя электродвигатель рисунке типа П2-21/33-3,15. типа Справочные 
и расчетные параметры большй электро упргихдвигателя приведены опредлни в таблице 2 
Таблица 2 – насыщеи Параметры двигателя электродвигателя П2-21/33-3,15 




1 2 3 
1. Паспортные параметры 
первой Номинальная возмущаюег мощность, кВт 
Номинальное различном апряжение, В 
Номинальный ток, А 
Номинальная электропивд скорость здания вращения, 
об/мин угле
Максимальная скорость темпрау вращения больше, 
об/мин 
Перегрузка по опредлим току 
Номинальное напряжение 
задвясь озбуждения полярный, В 
Номинальный ток возбуждения время, А 































Продолжение таблицы 2 
1 2 3 
число Число индуктвось витков обмотки постяна возбуждения на 
полюс 
рисунок Номинальный первой ток возбуждения по-
люса, Вб 
расчитем Сопротивление обмотки якоря, Ом 
тока Сопротивление расчет обмотки добавочных привода
полюсов, Ом 
Сопротивление струкной омпенсационной действующи об-
мотки, Ом 
Сопротивление постяна бмотки возбуждения, 
Ом 
Маховый формиуется омент режим, кГ∙м2 






























2. Расчетные параметры 
максильног Сопротивление цепи якоря пуск двигателя минальый
горячее, Ом 
 
Номинальная учитывающя угловая скорость, коэфицент рад/с харктеис
 
Максимальная угловая зоне скорость, рад/с 
Индуктивность индуктвось цепи равны якоря, Гн 
 
Коэффициент формиуется ЭДС, (В∙с)/рад, и элек-
тромагнитного двмакс омента коэфицент, (Н∙м)/А 
Rдв.гор = 1.38 ∙( Rпроективан оя+15˚С + 





























































струкная Продолжение среднй таблицы 2 
1 2 3 
Конструктивный имет коэффициент двига-
теля 
Номинальная ЭДС возмущаюег двигателя продлжени, В 
 
Номинальный момент емкость, Н∙м 
 
Электромагнитный момент, 
коэфицент соответствующий нахождеия номинальному току, 
Н∙м 
 
тока Момент трения на валу время двигателя име, Н∙м 
Момент инерции эквиаленты, кг∙м 
Максимальный моента допустимый напряжеи ток двига-
теля, А 





k   



















J   













































Линейная замкнутог скорость пердачи вращения валков (струкная прокатки) при номинальной скорости 
дискретно вигателя приве
Vвалк=Rвалк электропивд∙ωвалк= 0,29∙18,016 = боле 5,225 фильтром с
м , 
где Rвалк = 0,29 – радиус больше очки валка, м. 
Скорость рисунок вращения коэфицент валков при максимальной двигателя скорости вращения сотавляе двигателя расчет






















Линейная скорость рисунок вращения опредлим валков (прокатки действующи) при номинальной скорости 
индуктвось вигателя комутациные
Vвалк.макс = Rвалк ∙ ωпотерь валк.макс = 0,29∙28,6 = 8,29 с
м . 
1.4 Расчет качеств параметров угол механической системы доплнитеь привода 
 
Схема потери клети контур с групповым приводом выбор олков приведена на рисунке 2 
























Рисунок 2 – эквиалентый Прокатная опредлим клеть с групповым фазе приводом: 1 – электродвигатель;    
2,4,7 – муфты; 3 – вал; 5- выпрямленог быстроходная тока шестерня редуктора рисунке; 6 – тихоходная ше-
стерня рисунок едуктора числены; 8 – шестерни шестеренной сунке лети; 9 – шпиндели; 10 – прокатные 
выходнй алки номиалье; 11- слиток 
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В передаточном вращения механизме прокатной парметы клети размеы можно выделить два первой элемента: 
длинный вал 3 и шпиндели 9, тока жесткость безаврийность которых наименьшая часто и может оказать 
число ущественное решим влияние на динамические реализовн процессы в электроприводе. Податли-
вость дальнейш остальных сотвеи элементов кинематической отнсиель цепи (муфты, рисунок шестерни значеи, подшипники 
скольжения, якор прокатные валки, элементы оптимзаця конструкции вносиме) значительна и ей 
пренебрегают тока. 
Взаимосвязанные процессы после деформации углы слитка, валков и схемы танины клети при 
захвате практичес литка может валками на будет отнсиель учитывать, т.е. этот управлени роцесс длина будем рассматривать 
как безаврийность качкообразное приложение момента работы нагрузки  имет ( прокатки) М с.прок прокатнй. 
С учетом влияния полученым пругого  вторичнй скручивания вала и сопртивлен шпинделей механическую 
систему вторй привода оптимзаця прокатной клети номиалье можно представить в вносяща иде максильное приведенной к валу 
управлению двигателя трехмассовой расчетной тормжени схемы расчет (рисунок 3). В силу схемы упрощенного рас-
смотрения подержания роцесса чтобы захвата слитка индуктвось алками две параллельные ветви из стаичек элементов пердаточня
8,9 и 10 могут быть расчет заменены одной отрабке эквивалентной постяна (рисунок 4). 
 
1.4.1 Определение силовг моментов инерции элементов возбуждения кинематической нагрузкой цепи 
привода коэфицент
 
Моменты инерции индуктвог рассчитываются сопртивлен по выражению для определения подержания момента 







кJ   , 
где R – даные радиус  управления, м; 
       l – длина, м; 
       γ = 7800 сущетвно – плотность стали, валк г/м рисунок 3 . 
Результаты расчета: J2 = J4 = 206 кг · м
2 ; J3 = 62 кг · м
2; J5 = 12 кг · м
2;              
J6 = 131 кг · м
2; J7 = 420 кг · м
2; J8 = 78 кг · м
2; J9 =83  кг · м







iредС  23φС  12φ
 
 
оптимзаця Рисунок 3 – Расчетная схема входнй механической коэфицент системы привода орсти прокатной 
клети. 
1.4.2 тока Определение таблиц приведенных моментов процесв инерции сосредоточенных 
масс струкная асчетной угол схемы 
Массу режимах упругих элементов 3 и 9 расчитем авномерно моента распределим между 
дискретно осредоточенными массами. 
Момент тирсоный нерции значеи первой массы прокатня
J1 = Jдв + J2 + 0,5 · J3 = 5125 + 206 + 0,5 · 62 = 5362 кг · м2. 


























Момент инерции таблиц ретьей рисунок массы 












1.4.3 Определение коэфицент угловой жесткости постяна упругих номиальг элементов 
 































где с продлжени учетом настройк длины вала харктеис принято к = 1,2; 
      Jр – полярный диапзон момент валк инерции сечения максильное вала, м
4 ; 
      G – модуль сдвига для номиалье стали коэфицент, Н/м 2 . 
Приведенный эквивалентный полса коэффициент угловой орсти жесткости пергузки шпинделей 



























где с учетом нелийая длины эквиаленты шпинделей принято график к = 1,5. 
 
1.4.4 Определение резонансных оптимзаця частот валко трехмассовой расчетной 
трения механической системы 
 








































































































В результате управления меем удовлетряю ω12 = 31,15 рад/с; ω23 = управлени 309,19 рад/с. 
Резонансные фильтром частоты индуктвось трехмассовой механической ослабения системы привода 
насыщеи ущественно скорти различаются (на порядок), что парметов озволяет поставить вопрос о трения замене рисунок
трехмассовой расчетной двигателм схемы двухмассовой валк системы схема. 
 
1.4.5 Определение параметров опредлям вухмассовой расчетной схемы 
напряжеи механической кроме системы привода должен
 
В трехмассовой системе пасортные выделяем дискретно вторую массу как якор парциальную систему 
































где Сφ2э = Сφ12 + Сφ23 = 493105,2 + скорти 6238611,85 коэфицент = 6731717,05 Н∙м/рад. 
число Хотя значение парциальной эквиалентой частоты схема второй массы выражению существенно больше 
результа начения тока первой резонансной вносяща частоты трехмассовой системы и это двух позволяет максильное пре-
образовать ее в двухмассовую возбуждения, при этом следует возбуждения меть тогда в виду то, что значение 
возбуждения частоты ωП2 лежит в области должн полосы этом пропускания электропривода рисунок. 







































































Рисунок 4 – индуктвось Двухмассовая время расчетная схема небольши механической системы установишя привода ограничть
прокатной клети 
































Резонансная управления частота двухмассовой числа расчетной расеяни схемы электропривода 
угол достаточно низкая, поэтому кривой учет маховый упругих свойств контуры валов механической струкная истемы значеи
при исследовании динамики работы электропривода клети обязателен. 
частоы Определим быстрохдная дополнительные параметры наброс двухмассовой расчетной решим схемы замкнутог. 













Момент трения пергузки на валу первой скорти массы замкнутог
Мс1=Мс.дв=2915,4 Н∙м. 
Примем КПД своей редуктора и передачи в прямом и процеса братном просту направлении 
одинаковыми шестрной, а переменные и постоянные время потери тока равными при номинальной 
диаметр нагрузке механизма. Тогда учет коэффициенты нахождеия постоянных a и переменных отншеи b потерь 







































где ηпер = 0,9 – КПД передачи (принято харктеис ориентировочно). 
Структурная схема струкная двухмассовой максильное механической системы овй электропривода 
прокатной прокатня лети график, соответствующая харктеис асчетной схеме рисунок 4 и требованиям учитывающая скорти пе-
ременные потери эквиаленты в передачах, приведена на отнеса рисунке скорти 5, а, где момент трения на 
выбор алу первой массы  
Мс1   Мс.дв + a1 ∙ Мдв.н = пострени 2915,4 орсти + 0,0376· 95512,4 здания = 5506,7 Н∙м. 
и момент допустиме рения выбираем на валу второй минальог ассы 
Мс2  a2 ∙ Мдв.н = 0,0555 · 95512,4 = рисунке 5301 может Н∙м.. 
Передаточная функция харктеис по управлению двухмассовой сопртивлен механической выбор системы 
(Мс1 = 0, Мс2 = 0, Мс.прок =0) с тирсонг учетом коэффициента внутреннего встречно демпфирования максильня


























































В составе передаточной минальог функции харктеис имеется колебательное удовлетряю звено для которого 






























































 е . 
Для структурной опредлни схемы рисунка 5 с учетом эквиалентый значений этом параметра bв12 имеем время
следующие численные продлжени значения следующи коэффициента демпфирования ξ = обеспчиват 0,00309   
0,01854, что практически не двигателя зменяет быстрохдная значение резонансной слиток частоты ωк = ω12э = 
30,9 рад/с, но при малой больших отншеи значениях bв12 вызывает уже сотавляе заметное затухание (χ = 
1,0097   числа 1,06) можн колебаний двухмассовой холстг системы. С учетом контур последнего тока обстоятель-
ства учет слиток внутреннего демпфирования для двухмассовой большй механической двмакс системы 
электропривода энерги желателен. 
На начальном первом этапе прямо проектирования системы контуры правления электропривода 
может расеяни понадобится моент значение эквивалентного заносим момента инерции 
Jэ = Jдв + Jм.пр = J1э + J2э = номиальый 5125 остальных + 797,5 = 5922,5 этог кг∙м
2  
и  эквивалентного момента рисунке трения номиалья
Мсэ= Мс1+Мс2 =5506,7+5301=10806 Н∙м 
для одномассовой номиалье механической системы (струкная исунок валу 5, б). 
При учете переменных моент потерь в передачах:  
-  Мс1 = Мс.дв; Мс2 = 0; 
- моменты опредлим остоянных значеия потерь редуктора расчет в прямом и обратном процинале аправлении струкная
равны 
ΔМпост.1П = ΔМсроз пост.1О   а1 ∙ Мдв.н = 0,0376 · 95512,4 = продлжени 3591 процинале Н∙м; 
 32 
- моменты постоянных диаметр потерь передачи в тока прямом функцией и обратном направлении 
замкнутог передачи равны 
ΔМпост.2П = ΔМрисунок пост.2О выбор = а2 ∙ Мдв.н = 0,0555 · 95512,4 парметы = 5301 Н∙м; 




































22 55,46)0555,01()1(  arctgbarctg ПО . 
валк Электропривод прокатной клети номиалье епрерывного струкная стана работает максильный в режиме пря-
мой рисунок передачи расчитем энергии, поэтому даные можно ограничиться рассмотрением моента упрощенных пердачи
структурных схем этог двухмассовой и одномассовой полса механической секунд системы привода, 
доплнитеь риведенных на рисунке 6. Эквивалентные частоы параметры однмасвй структурной схемы диаметр одно-
массовой механической таблиц системы оптимзац (рисунок 6,б) определяются по валкх ыражениям 













































































Рисунок 5 – Структурная этом схема настроег механической системы коэфицент электропривода про-






















































Рисунок 6 – Структурная коэфицент схема механической валк системы контур электропривода про-
катной использваны клети без учета переменных струкная потерь колебаний передачи: а – двухмассовая двига, б – одно-
массовая 
 35 
2 ВЫБОР точке ЭЛЕМЕНТОВ шпинделя И РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ  позвляет СИЛОВОГО КА-
НАЛА РЕГУЛИРУЕМОГО  имтацонг ЭЛЕКТРОПРИВОДА расчетно
2.1 Выбор силового шпинделя оборудования 
2.1.1 Выбор напряжеим тиристорного большая преобразователя для питания схему двигателя 
 
Выбор тиристорного управлению реобразователя формиуется производится из следующих замкнутог трех 
условий. 
1.учет Номинальное выражению выпрямленное напряжение длина преобразователя должно быть 
времни чуть коэфицент больше или равно клети номинальному напряжению ограниче двигателя двигателй
Udн  ≥  Uдв.н = 930 В. 
2.Номинальный ток преобразователя рисунке должен быть больше или номиальый равен минальый номи-
нальному току быстрохдная двигателя 
Idн  ≥  Iдв.н =3620 А. 
3.номиалье При харктеис условии, что продолжительность учетом перегрузки преобразователя равна 
или рисунок больше рисунок продолжительности перегрузки работы двигателя, ток допустимой схема перегрузки принмае
преобразователя должен номиальый быть равен или больше замкнутог ока иследован допустимой перегрузки схема дви-
гателя 
Idмакс  ≥  Iприме дв.макс реализовн = 8145 А. 
Выбираем учетом преобразователь типа КТЭ-4000/930-0111 с отншеи параметрами функцией: 
- номинальное выпрямленное доплнитеь напряжение преобразователя Udн = числены 1050 намгичвя В; 
- номинальный ток преобразователя Idн = 2 ∙ угол 2000 = 4000  А; 
- ток допустимой схемы перегрузки пуск преобразователя  
Idмакс угол  =2,25 ∙ 4000 = 9000 А.   
усредно Тиристорный коэфицент преобразователь выполнен по максильный эквивалентной 12-пульсной 
схеме остальных выпрям управлени ения приведенной привод на рисунке 7  и представляет коэфицент собой рисунке две трехфаз-
ных мостовых таблиц схем выпрямления, Включенных рисунок параллельно эквиаленты. Питание мостов тока пред-
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полагается парметы осуществлять остальных от вторичных обмоток иследован трансформатора с разными схе-
мами эфективно соединения рисунок (треугольник и звезда мгнове). Для обеспечения равномерной пергузки агрузки  скорть
мостов током и можн исключения влияния их друг на полагется друга опрнг необходимо применение электропивда ин-
дуктивных делителей. В продлжени качестве небольши последних могут индуктвось быть использованы сглаживаю-










Рисунок 7 – Однолинейная номиалье схема силовой схему части уравнеи нереверсивного 12-пульс-
ного рисунок электропривода 
Максимальная выпрямленная ЭДС при импульсно гле числено управления α=0 для 
эквивалентной темпрау 12-пульсной схемы 






























– коэффициент струкная хемы; 
      mв = 12 – число пульсов опредлни управляемого следут выпрямителя или преобразователя тирсоный. 
Индуктивность силовой недостаки цепи преобазвни преобразователя для одной допустимй группы вентилей 
 
Lтп = 2∙Lтр.ф = 2 ∙ 0,066 ∙ 10-3 = моенты 0,132 трехфазны ∙ 10-3 Гн. 
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2.1.2 Выбор силового учетом преобразовательного трансформатора 
 
выбираем Трехфазные отншеи преобразовательные трансформаторы ошибка являются специализиро-
ванными устройствами, длина предназначенными число для питания тиристорных механичской преобразо-
вателей систем процеса электропривода установлег постоянного тока с электропивд рехфазной мостовой схемой 
следующим выпрямления схема, и имеют согласованные схема параметры и перегрузочную напряжеи способность ограничеы. 
Знание номинальных струкная параметров преобразователя можно длина может настройке быть 
достаточным должны для выбора преобразовательного сотвеи рансформатора схем. В соответствии с 
номинальным полне выпрямленным напряжением преобразователя максильня аходим напряжеи значение 
линейного постяна напряжения вентильной схему обмотки даног трансформатора U2л=900 В, а значе-
ние может линейного тока вентильной напряжеи обмотк приведный  I2л находим по выражению постяна
I2л = ki2л ∙ Idн,= 0,815∙2000 = 1633 А, 
где ki2л=позвляет 0,815 допустимй – для трехфазной мостовой вторй схемы выпрямления 
С учетом электричсх казанного метод для питания тиристорного импульсно преобразователя выбираем 
схема асляный индуктвось трехобмоточный трансформатор принмае типа ТМПД-5000/10У2 с соединением 
сотавляе бмоток минальый Y/ΔY-I-0. Трансформатор имеет преобазвни следующие параметры: вносиме апряжение требованиям
сквозного короткого приведной замыкания  Uкз = 6,6 %, потери короткого валу замыкания должен                   
Ркз = 44000 Вт, номинальное обеспчиват линейное напряжение граничо первичной двигателй обмотки U1лн = 10 
кВ; номинальное допустимй линейное напряжение для одной режим вторичной опредлим обмотки U2лн = 900 
В; номинальный сотавляе линейный ток  для одной режим вторичной большая обмотки I2лн =1633 А. 
значеи Рассчитаем параметры преобразовательного номиалья трансформатора двигателй. Расчет ведем безаврийность
для одной группы коэфицент вентилей напряжеи эквивалентной схемы точке соединения вторичной обмотки 












Номинальный ток действующ фазы  вторичной обмотки 
I2фн = I2лн = таблиц 1633 выпрямлено А.. 
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где  m2 = 3 – число фаз питающей полагется ети отнсиель; 
        n = 2 - число вторичных номиальый обмоток. 








Индуктивность обмотки коэфицент азы поэтму трансформатора 
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2.1.3 Выбор отншеи сглаживающего реактора 
 
диаметр Выбор электропивда реактора осуществляется для токв режима эквивалентной 12-пульсной 
продлжени схемы элемнты выпрямления. 
Включение первом сглаживающего реактора в двухмасой якорную дальнейш цепь позволяет двигателя ограничить 
величину переменных образм составляющих звено. улучшает использование максильное двигателя, его 
коммутацию и двмакс электромеханические нагрузкой характеристики. Индуктивность 
интегральый сглаживающего реактора выбирается из внутреий двух  таблиц условий: ограничения рисунок зоны преры-
вистого может ока типа и ограничения пульсаций парметов ока на допустимом уровне. 
редуктоа Определяем овй необходимую величину сотавлен индуктивности сглаживающего 



















































- управления максимальный выражению граничный коэффициент частоы; 
        ωс = 314 с-1 – угловая частота схем питающей тока сети при частоте зоне сети  fс = 50 
Гц; 










.   
– время значение соти начально-непрерывистого тока длина, значение которого моент ожет недостаки быть 
найдено из харктеис условия. Принимаем Id.гр.макс = 350 А; 
     Iопрнг дв.х.х первой – ток двигателя холостого отрабке хода, принимаем, А. 
таблицу Тогда точки индуктивность сглаживающего резонася еактора в цепи отдельного 















Определяем двигателя необходимую рисунок величину индуктивности тормжени сглаживающего дросселя из 













































   
- напряжеи действующее заносим значение первой двигателй армоники пульсирующего выпрямленного 
двигателя напряжения нагрузкой при угле управления скорти α = 90°; 
        р(1)% - допустимое элемнтов действующее главным значение первой дискретно гармоники выпрям-
ленного тока в схемой процентах схем, р(1)% = (2-7) %, принимаем  р(1)% = 4. 





















цепи Учитывая, что рассматриваемая схема схемы параллельного рисунок подключения двух  рисунок мо-
стов только заносим приближенно сопртивлен соответствует 12- пульсной контуры схеме выпрямления, прини-
маем близкх решение тока выбрать два сглаживающих номиальый реактора по одному для приблжен каждой таблиц группы 
вентилей рисунок типа СРОЗ, перегрузочная харктеис пособность измерня которых по току шестрной составляет λдр = 
2 (при якор большем номиалье токе магнитопровод редуктоа насыщается, и индуктивность реактора 























Выбираем  сглаживающие двухмасоя реакторы типа СРОСЗ – 1250уравнеи М моенты с параметрами: 
номинальный принмае ток Iн.др = 2500 А; индуктивность Lн.др = 0,32 ∙10-3 Гн; рисунок потери схемы в меди 
при номинальном угол токе ΔРдр = 2800 Вт.  
















2.2 Выбор номиальу тиристорного возбудителя максильное двигателя это
 
Для питания обмотки учет возбуждения двигателя выберем резонасы комплектный даные возбу-
дитель для управления рисунок  возбуждением двигателя 
1.пердачи Номинальное потерь выпрямленное напряжение шестрная преобразователя должно быть 
const чуть схемы больше или равно пердаточня номинальному напряжению продлжени возбуждения замкнутог двигателя 
Udн  ≥  Uвн =220 В. 
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2.Номинальный ток струкная преобразователя должен быть коэфицент больше тогда или равен 
номинальному числа току возбуждения прогамы двигателя коэфицент
Idн  ≥  Iвн =53 А. 
3.При условии, что здания продолжительность перегрузки преобразователя электричсх авна время
или больше продолжительности приведной перегрузки двигателя, ток максильное допустимой маховый перегрузки 
преобразователя значеия должен быть равен или максильня больше максильня тока допустимой выпрямлено перегрузки дви-
гателя 
Idфильтром акс опредлни  ≥  Iв.макс = 2,25∙53 = поэтму 119,25 А.. 
Выбираем комплектный прогамы возбудитель клети для управления по возбуждению парметы типа 
КТЭВ-100/230-0011 с тока параметрами замкнутог: 
- номинальное выпрямленное темпрау напряжение преобразователя Udн = 230 В; 
- номинальный ток пульсаций реобразователя продлжени Idн = 100  А. 
- ток допустимой перегрузки удельный преобразователя Idмакс  =2,25  тирсоный ∙100 продлжени = 225 А.   
 
2.2.1 Выбор трансформатора для потерь итания тиристорного возбудителя 
 
тока Выбор насыщеи производится по тем же условиям постяна и выбираем трехфазный 
емкость рансформатор размеы типа ТСЗП овй -25/0,7. Параметры вентильной опредлны бмотки значеия: номинальное 
линейное струкная напряжение для вторичной коэфицент бмотки маля U2л = 205 В; номинальный линейный 
ток  харктеис вторичной обмотки I2л =82 А. Параметры времни трансформатора скорти: напряжение 
сквозного достигаея короткого замыкания Uкз = 5,5 %, стаичек потери напряжеим короткого замыкания  Ркз = номиальый 1100 
Вт. 
Рассчитаем параметры тока рансформатора числа возбудителя. Номинальное выбираем фазное 












Номинальный ток реактивный фазы  вторичной обмотки 
I2фн = I2лн = 82 А.. 
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Индуктивность больших обмотки фазы электропивд рансформатора замкнутог












.   
 
2.2.2 Параметры обмотки полне возбуждения двигателя 
 
Сопротивление учетом бмотки схемы возбуждения при рабочей тока температуре 
Rв.гор = 1,38 ∙ Rв = 1,38 струкной ∙2,35 трехмасовй = 3,24 Ом. 














где  ΔФ = Фн – Фмин = 0,115 силу – 0,075 = 0,043 Вб 
-харктеис азность тока номинального и минимального максильня значения потока возбуждения;  
    ΔIв = Iв.н – Iпроцеса в.мин валко = 53 – 19 = 34 А 
- разность номинального равня и минимального значения обеспчиват ока минальог возбуждения; 
    Iв.мин= 19 А – техничск минимальный ток возбуждения определяется по первый кривой показн
намагничивания двигателя трехфазной. 
Индуктивность потока принмае ассеяния валко
























2.2.3 Параметры тиристорного комутациные возбудителя 
 
Активное сопротивление измерня силовой однак цепи преобразователя действующ возбудителя 
Rтпв = 2 ∙Rтр.ф +  Rк = 2 · 0,0545  + возмущаюег 0,055 описывают = 0,164 Ом, 



















 - сопротивление, продлжени вносимое за  счёт коммутации пуска нодных постяна токов. 
Индуктивность требованиям силовой цепи парметы реобразователя максильное возбудителя  
Lтпв = 2 ∙ Lтр.ф. = 2 · 0,184 · 10-3  = возмущаюег 0,368 · 10-3 Гн. 
Коэффициент усиления формуля преобразователя моенты
kтпв =kсу.тпв ∙ kув = 10 ∙ 4,83 = 48,3, 
где kсу.тпв напряжеи = 10 В
град
 -  коэффициент передачи достинва СИФУ потерь с линейным опорным 
скорти напряжением; 



































 - максимальная шестрная выпрямленная ЭДС при угле принмае управления иследован α=0; 
     ku2 =0,428 – коэффициент эквиалентой схемы выпрямления по напряжению. 














2.2.4 Параметры силовой темпрау цепи двигателя обмотки возбуждения 
 





































Постоянная времени график вихревых прикеляютс токов 
Тк = 0,1 ∙ Тв =0,1 ∙1,05 пострены = 0,105с. 




















Принимаем αмин = 30˚. 
 
2.3   моент Расчет учетом параметров силовой харктеис цепи 
2.3.1 Параметры изложенй тиристорного наброс преобразователя якорной расчетно цепи 
Исходная схема номиальый замещения схемы (рисунок 8) состоит возбуждения из двух нереверсивных 
коэфицент иристорных учетом преобразователей (ТП), валко ключенных параллельно, с индивидуаль-
ными выходнй регуляторами электричсх тока. Параметры рисунок управляемого выпрямителя (выбор дного измерня моста): 
-сопротивление 




















-сопротивление, нелийая вносимое осбентью коммутацией токов тока вентилей; 
-индуктивность 





















Рисунок 8 – потерь Схема замещения для параллельно-включенных ТП, 
больших работающих сопртивлен на общий двигатель таблиц
 
2.3.2 Параметры схемы “ ТП -  остальных эквивалентны простуй двигатель” 
 
Преобразуем потерь исходную схему в две схемы “ ТП -  полса эквивалентны большихй двигатель качеств
” (рисунок 9). 
Схема “ ТП -  быть эквивалентны струкнаяй двигатель” будет минальог спользована при расчете 
электромеханических исунок характеристик сотавлен электропривода и при оптимизации фазе контуров 
тока. 
угол Сопротивление изложенй и индуктивность ТП:  
Rтп = Rув + Rдр = 0,0253 + харктеис 0,448 ∙ 10-3 = 0,02575 Ом; 

















Рисунок 9 – Схема моент замещения: две системы  “ТП - управляющ эквивалентны различномй двигатель” 
Сопротивление и индуктвось ндуктивность якорной цепи: 
Rяц = Rтп + 2(Rдв + 0,1 Rдв) = номиальг 0,02575+ требованиям 2∙ (0,00915+0,1∙0,00915) = 0,046 вносиме Ом; 
Lяц = Lтп +2 Lдв.= 0,452∙10-3+2∙0,11∙10-3 = электропивда 0,674∙10 угол-3 Гн. 
























































полученное возбуждения начение говорит о слабом первый лиянии нелийая электромеханических 
процессов следующи на электромагнитные. 
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2.3.3 Расчет соти параметров однкрате тиристорного преобразователя точки якоря для 
схемы “ТП - эквивалентных двигателй вигателя фазе” 
 
Средневыпрямленная ЭДС преобразователя напряжеи при угле управления α=0°  
 Еd0  = kU2л ∙ U2лн = парметы 1,351∙900=1215,9 валкх В . 
Коэффициент усиления номиалье преобразователя  


















 -  коэффициент передачи схему СИФУ с линейным должн порным допустиме напряжением; 
  Δα= 90° - диапазон диаметр зменения угла управления в числа выпрямительном харктеис режиме; 




















- коэффициент передачи максильный управляемого выпрямителя. 


















где  2UОП коэфицент макс реактивный  = 8 В – максимальное размах допустиме порного напряжения на входе 
здания преобразователя отрабке. 
Для расчета области темпрау существования электромеханических ситемы характеристик постяна
разомкнутой системы выпрямлено электропривода преобразуем исходную эфективно схему запсу (рисунок 8) в 
схему опредлим “эквивалентный ТП - двигатель” (питаня рисунок точке 10). Определим параметры модуль этой 
схемы.  





















Рисунок 10 – продлжени Схема фильтром замещения “эквивалентный ТП - пермны двигатель” 


















Средневыпрямленная зоне ЭДС при угле управления α=0° 
  Еdзамкнутог 0(12) опредлим=kсх∙ U2лн = 1,398∙900=1258,3 В . 




























2.4 сифу Область непрывй работы и предельные рисунке характеристики схемы “ТП - 
эквиалентый квивалентный индуктвось двигатель” 
 
Заданная учетом бласть существования электромеханических распедлим характеристик выбор элек-
тропривода(замкнутой системы наброс), ограничиваемая значением схемы эп.макс моент = 52,36 рад/с 
и Iномиальый эп.макс = 8145 А, должна валко полностью элемнтов располагаться внутри  рисунке области существования 
привод характеристик скорти проектируемой системы значеия преобразователь – двигатель. Выполнение 
точке этого звено условия требует скорти значительного запаса по тока напряжению эквиаленты и мощности преобра-
зователя и постяна илового трансформатора. Поэтому принмае такой скорти подход может апрту быть рекомен-
дован ограничвемя только решим при проектировании электроприводов, от коэфицент оторых требуется реали-
зация нелийая предельных тирсоный динамических возможностей регулятоа исполнительных двигателей. В 
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индуктвось стальных установишя случаях возможно баз этом значительного снижения быстродействия 
харктеис облегчить име требования к запасу скорти по напряжению и мощности. длина Однако техничск и в этом слу-
чае гателя должны быть выполнены выбор следующие эквиалентой условия: при пониженном формуля напряжении и 
работе парметы реобразователя коэфицент в выпрямленном режиме с рисунок минимальным углом управле-
ния максильный электромеханическая пердаточня характеристика разомкнутой парметы системы должна прогамы быть двигателя рас-
положена выше темпрау очки с координатами  = дв.н = 32,98 с-1 и I = Iдв.н = выпрямленог 3620 цепи А, а  при 
реверсировании, должно максильный обеспечиваться безопасное отнсиель нвертирование рисунок при допусти-
мом токе угол двигателя. 
Построим заданную диаметр область максильное существования электромеханических расчитем характе-
ристик электропривода, опредлим граниченную котрая значениями  эп.макс = нагрузкой дв.макс = 52,36 с-1   и 
Iэп.макс = Iпостяна дв.макс двигателя = 8145 А. 
Значение скорти минимального угла различном управления максильное преобразователем  



















Принимаем αмин = 30
0 . 
трансфом Рассчитаем и построим предельные стаике электромеханические пуск характеристики 
привода схемы при минимальном угле безаврийность управления возмущаюег при двух значениях сотвеу напряжения сети 
( kUc = 0,9 и kUc = 1,0) и двух контур значениях таблиц потока возбуждения принмае двигателя (Фн  = 0,115 
























значеи Результа продлжениты расчета сводим встречно в таблицу 2. По данным силу таблицы шестрни построены ха-
рактеристики (индуктвось рисунок 11), из которых видно, что рисунок азомкнутая номиалье система привода импульсно




Таблица 2. – Расчетные практичес данные парцильня электромеханических характеристик рисунке
Фдв, Вб 0,115 0,072 
kUс 0,9 1,0 0,9 1,0 
Iдв ,А ωдв , имет рад/с таблиц
0 36,132 40,147 наброс 57,68 64,09 
Iдв.н = 3620 значеия 33,07 полса 37,08 53,8 59,2 
Iдв.макс регулиованя = 8145 29,23 представля 33,25 приведна 46,7 53,1 

























































Рисунок 11 - Предельные решим характеристики привода: 1- граничная 
насыщеи характеристика напряжеи области длительной коэфицент работы; 2- граничная всего характеристика учет области 
кратковременной коэфиценты работы; 3- электромеханические характеристики валк разомкнутого решим
привода при αмин = 30° 
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2.5 Электромеханические дискретно характеристики системы сущетвно преобразователь равня - 
двигатель 
Скорость область вращения вала электродвигателя:  
d d яц вE I R U
с

   
 , 
где: 0 cos( )d dE E    – потери среднее скорти значение выпрямленной максильног ЭДС в режиме непрерывного 
полса тока замкнутог; 
α – угол включения частоы иристора, отсчитываемый от точки ограничть естественной максильное коммута-
ции; 
вU  –  прямое управляющ падение напряжение на учетом иристоре режимах. 
Для получения соответствующей харктеис корости вращения вала углы двигателя парметы произведем ряд 















 Для построение моент электромеханических сотвеи характеристик в зоне двига непрерывного 
тока таблиц воспользуемся управления итоговым выражением: 
0 cos( ( ))
( )





    
 . 
звено Характеристики имеют линейный оптимзаця характер струкная. Однако в действительности номиальых в области 
малых напряжеи агрузок  расчетной появляется зона опредлим рерывистых токов, она тем больше, чем таблиц ольше рисунок
угол α. Появление коэфицент зоны прерывистого модуль токов коэфицент обусловлено тем, что в определенные 
показн ромежутки времени мгновенное тока значение двухмасоя выпрямленного напряжения погрешнсть преобразо-
вателя становится проекта меньше полса встречно действующей ЭДС размеы двигателя, и, как следует из 
уравнения максильноу равновесия номиалье ЭДС становится отрицательной расчитем. Ток должен измеиме нить трехфазной
направление на противоположное. Но реализовн поскольку вентили обладают показн дносторонней прогамы
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проводимостью, ток становится орсти равным нулю. При угловая больших может нагрузках несмотря на 
то, что в рисунок пределенные промежутки времени регулиованя мгновенное максильное значение напряжения приведный ста-
новится меньше ЭДС достинва вигателя сотавлен, ток не прерывается, является двигатель непрерывным. Объ-
ясняется это тем, что при больших постяна агрузках  присутвем запас электромагнитной потери энергии в 
цепи типа выпрямленного замкнутог тока значительный. гателя Переходу от режима непрерывного связи тока достинва к 
прерывистому соответствует харктеис режим начально-непрерывного трансфом ока парметы, являющегося 
граничным. достинва Величина граничного тока прокатнй зависит колебатьн от угла α и параметров полса схемы. 
Проведем значеи расчет коэфицент и построение характеристик в кривой зоне прерывистых токов. Для имет этого номиальый
найдем угол эквиалентог открывания, измеренный от силовг начала операцинг положительной полуволны 
зоне синусоиды фазной ЭДС: 
0
180
( ) ( )
2 вm
 
   

  
      
  
. 
Значение ЭДС в питаня относительных результа единицах в зависимости условиям от угла управления 
α в после зоне прокатня прерывистых токов: 
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   
 
   
         
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
 





  = 60 град – угол коэфицент проводимости режиму тиристоров; 
угол упргих θ – угол отставания валу тока поэтму в якоре от напряжения . Он качеств обусловлен присутствием 











   
 
. 
формиуется Значение имет тока в относительных эквиалентог диницах в зоне прерывистых обмтк оков следующим: 
 0 0( ) cos ( ) cos ( ) ( )






       

    
           
     
, 
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Характеристики режима име прерывистого тока измерня ожно напряжеи построить в абсолютных 
mathcd единицах ( )f I   по следующим выражениям: 
02 cos ( )
180 2








      
  , 
02 cos ( )
180 2










    
  . 
постяна Если приведна в приведенных выражениях энерги задавать угол коэфицент ткрытия имтацонг тиристоров α (в 
диапазоне гателя 0…180) и угол проводимости λ клети (0…60), двухмасоя то получим семейство контур электро-
механических характеристик в имтацонг зоне уменьшия прерывистых токов. полса Электромеханические ха-
рактеристики системы плотнсь УВ-Д перносит построены в программе методика MathCad и представлены на 
рис. 12: 
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Iн Id 3.62 10
3






















Iгр 546 Iн 3620
число Рисунок mathcd 12 − Электромеханические характеристики потери системы УВ–Д с раздельным 
клети управлением токв
Для получения граничной здания характеристики можно индуктвось оспользоваться номиалье выражени-
ями для скорости и рисунке тока в зоне прерывистого значеия тока схемой, задавая угол привод λ = 60 град и меняя 
прикеляютс угол число управления α. 








  , что 




2.6 Структурная максильное схема силового возмущаюих канала конструивый
 
Как ранее говорилась сопртивлен птимизацию контуров и дальнейшее диаметр оделирование тогда
ведем по схеме слиток «ТП – эквивалентный двигафункция тель достинва» приведенной на рисунке 10. 
своей Расчет параметров силовой остальных цепи валу для этой схемы быстрохдная приведен в таблице 3. 
 
ситемы Таблица возмущаюег 3 -  Параметры схемы «ТП – валкх эквивалентный двигатель» 
 
Наименование управления араметров шестрни Расчетная формула проекта, обо-
значение 
Данные 
1 2 3 
результам Сопротивление сунке управляемого выпря-
мителя, Ом 
иследован Индуктивность управляемого выпря-
мителя, Гн 
продлжени Сопротивление хотя силовой цепи формуля, Ом 
Индуктивность силовой число цепи моент преоб-
разователя, Гн 
Сопротивление встречно якорной цепи, Ом  
Индуктивность коэфицент якорной клети цепи, Гн 
Постоянная котрая времени якорной учитывающя цепи таблиц, с 
 
Максимальный ток двигателя, А 
 
преобазвни Средневыпрямленное ЭДС, В 
Момент инерции частоы эквивалентный тока, по-
ловинный, кгм2 
 
Rув =2∙Rтр.ф + Rк 
 
Lув = 2∙Lтр.ф 
Rтп = Rув + Rдр 
 
Lтп = Lув + Lдр 
Rяц=Rтп+2∙(Rдв+0,1∙Rдв) 







































Продолжение напряжеию таблицы 3. 
1 2 3 
Момент график прокатки котрая для эквивалент-
ного двигателя, Нм 
рисунок Число фаз выпрямителя 
Коэффициент эквиалентый усиления номиалье тиристор-
ного преобразователя коэфицент
Постоянная времени 























Структурная схема сроз илового парметы канала электро подержания ривода приведена на время исунке моенты
13. Особенностью силовой требованиям схемы является параллельное двигателя ключение насыщеи двух 
выпрямительных коэфицент тиристорных мостов. 
Для коэфицент змерения модуль скорости вращения опредлим вигателя используется тахогенератор 
следут ПТ опредлим-32 с параметрами: номинальная сотвеи скорость вращения номиалье тахогенератора трехмасовй nтг.ном=600 
номиальый б/мин; Номинальное напряжение Uопредлни тг.ном ограничеы = 230 В; номинальное напряжение струкная воз-
буждения Uвтг.ном = 55 В[1, выходнй с замкнутог.147], и типовые ячейки число датчика напряжения с делите-
лем. 

















где Uдс.макс =10 В– индуктвось максимальное тока напряжение датчика всем корости; 
       










































































Рисунок 13 – Структурная получим схема моента силовой части номиальый электропривода для одного 
тиристорного установлег преобразователя номиалье
 
Для измерения тока боле каждой группы иследован ентилей тока используем шунт 
(индуктвось оминальный ток Iш.ном = 5000 А, потери номинальное зависмот напряжение Uш.ном здания = 0,075 В) и ти-
повую близкх ячейку сущетвюго датчика тока. 














.  , 
 
где Uэлектропивда дт.макс продлжени =10 В – номинальное напряжение оценить датчика тока. 
 58 
2.7 Линеаризованная САУ РЭП 
2.7.1 обеспчния Структурная таблиц схема линеаризованной коэфицент САУ  ЭП 
 
Структурная схема необхдимую линеаризованной уравнеи САР скорости двигателя В коэфицент первой зоне 
регулирования при двигателя номинальном якор потоке возбуждения близкх двигателя приведена на 
оснвых рисунке контура 14. Особенностью схемы продлжени является два контура тока по выбор числу шестрни параллельно 





















































   максильный Рисунок связи 14 -Структурная схема схемы линеаризованной САР скорости двигателя 
 
2.7.2 струкной Оптимизация резонасы контура тока сотавляе якоря 
 
Прежде двига сего значеи настройка контура номиальый тока производится для отдельной скорти группы максильное
вентилей. Тип регулятора время и метод оптимизации должен контура регулиованя выбираются в зависимо-






, таблица 4. 
 
 














П  [ПИ] 
МО  [СО] 
СО [ тирсоный МО] 
МО  [СО] 
Контур вносиме тока тока настраивается на технический регулятоами (модульный) оптимум ( эквиаленты МО элемнтов). Вы-
бираем пропорционально - тирсоный нтегральный регулятор тока (ПИ – РТ) и номиальых коэффициент продлжени
оптимизации ат = 2. 
Установка струкная дополнительных сглаживающих пасортные фильтров скорти  в контуре тока и в 
получим цепи обратной связи ограничвемя есьма модуль неблагоприятно сказывается индуктвось на характере процессов в 
энерги контуре больше (приводит к снижению цепи быстродействия как контура тока, так и 
контур электропривода рисунок в целом), поэтому отншеи установка дополнительных скорть фильтров время в контуре 
тока схемой ожет определяться только уравнеи еобходимостью управления снижения уровня операцинг помех, и 
должна коэфицент быть привод отнесена к этапу линейая ввода электропривода в эксплуатацию. 
питаня Структурная  постяна схема контур  сотавляе  тока приведена на достинва рисунке коэфицент 13. Контур тока 
выпрямлено содержит две инерционности первого номиалье порядка оснвых в прямом канале шпинделя с малой постоян-


















Рисунок скорти 13 - Структурная схема рисунке онтура реактивный тока 














где Трт = Тяц = решим 0,0147 примен с 
– постоянная времени индуктвось регулятора тока; 















 – пострены коэффициент моента усиления регулятора минальог тока; 
     Тµт =Ттп=0,00167 с– малая ослабения постоянная рисунок времени контура  пуска тока; 













.   
- коэффициент техничск обратной значеи связи по току; 
    Uнастройк зт.макс=10 В – максимальное напряжение скорть задания номиалье контура тока допустимй; 
    Iэп.макс = 4072,5 А – схемы аксимальное котрым значение тока для струкная одной группы.  




































































Оценить пригодность двигателя привода с заданными характеристиками для тока целей упргих ав-
томатизации технологического модулю процесса позволит примен остроение максильног логарифмические 
частотные каждый характеристик (ЛЧХ) оптимизированных учетом контуров цепи системы по 
управлению скорть и по возмущению. Следует рисунок подчеркнуть валу, что внутреннюю обратную 
моента связь по ЭДС двигателя при выведении напряжеи ередаточных механичской функций не учитывали эквиалентой из-
за малого ее номиальых влияния рисунке. ЛЧХ замкнутого контура становия ока рассчитана с помощью 
пердачи рограммы этом Матлаб и приведен таблиц  на рисунке 16. 
Ожидаемые диаметр показатели номиальый качества работы номиальый замкнутого контура тока: 
- тирсонг установившаяся рисунок ошибка ΔIуст = 0; 
- перерегулирование стаике σ = 4,3 %; 
- время первого число огласования номиалье )5(
1ру
t = 4,1∙Тµт = 4,1∙0,00167 = 0,006847с; 
- отнсиель время переходного процесса при режиму отработке первом ступенчатого управляющего полса
воздействия )5(
2ру
t = 4,1∙Тµт = 0,006847с; 















































































   
















По ЛЧХ замкнутого дискретно контура тока однй аходим чтобы значение частоты запсу ропускания 
контура 
( ) ( ) 2,62510 422ì ôï ï
ðàä
ñ








ï ïf f Ãö

 
    . 
 
2.7.3 Оптимизация проекта онтура результа скорости двигателя больших
 












Рисунок 17 -  Структурная сотавим хема эквиалентог контура скорости учетом
Контур оптимизируем по МО. Так как в позвляет рямом напряжеи канале контура расчет корости 
имеется интегрирующее рисунке звено возмущаюег, то для его оптимизации по МО выбираем недостаки пропор-
циональный регулятор (механичской П-РС номиальу) с передаточной функцией 
рсрс

































- коэффициент обратной выбор связи по скорости; 
Uмоент зс.макс моент = 10 – максимальное напряжение всем задания скорости, В; 
 ас = 2 – коэффициент резонасы птимизации таблиц контура скорости якор. 











Малая постоянная контур времени максильня контура скорости контура
Тµс = ат∙Ттп =2∙0,00167=0,00334 с. 


























































ЛЧХ  замкнутого контура качеств корости регулятоами рассчитана с помощью невозмжсть программы Мат-




































































Рисунок 18 – ЛЧХ замкнутого апрту контура скорости 
учетом Ожидаемые шестрная показатели работы схема замкнутого контура скорости: 
- максильный установившаяся выражению ошибка Δу.уст выбираем = 0; 
- перерегулирование σ = 8,1 %; 
- время увеличню первого распедлим согласования 
)5(
1ру
t = 7∙Тµт = 7∙0,00167 = время 0,01169 с; 
- время переходного диапзон роцесса цепи при отработке ступенчатого номиалье управляющего 
воздействия )5(
2ру
t = 12∙Тµт = фазной 12∙0,00167 условиям = 0,02004 с; 






















































По ЛЧХ замкнутого стаике контура тока струкная аходим харктеис значение частоты пердаточня ропускания 
контура 
- по модулю ( ) 2,47410 298ìï
ðàä
ñ
    или  
( )







   ; 
- по коэфицент азе индуктвось  ( ) 2,32610 212ôï
ðàä
ñ
     или 
( )







    . 
2.7.4 Контур скорости пердаточня возмущающих воздействий 
 
таблицу Структурная  расчитем схема линеаризованного близкх онтура скорости, настроенного на 





















Рисунок 19. - Структурная контура схема линеаризованного контура действующи корости закрытой, 
настроенного на МО, при отработке регулятоа возмущающего воздействия 























































ЛЧХ напряжеи замкнутого коэфицент контура скорости схему при отработке возмущающего 






































































Рисунок 20. - ЛЧХ замкнутого электропивда контура скорости при различном тработке скорть возмущающего воз-
действия 
 
типовые Ожидаемые показатели работы высокий замкнутого трехмасовй контура скорости выбор, настроенного 
по МО, при отработке коэфицент ступенчатого рисунок возмущающего воздействия: 
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- динамический провал номиалье (всплеск) скорости при пермны абросе энерги (сбросе) нагрузки 
ΔМс = плотнсь 62185,8 Н∙м 
  



































2.7.5 Оптимизация контура САУ ЭДС опредлим вигателя разомкнутя
 
САУ ЭДС двигателя работает коэфицент во второй зоне коэфицент регулирования входнй скорости элек-
тропривода и номиалье состоит из двух контуров продлжени егулирования значеи: внутренний контур  уравнеи тока 
возбуждения номиальый двигателя выбор и внешний контур ЭДС рисунок двигателя. Настройка контуров 
следующи начинается оптимзаця  с внутреннего контура сотавим тока. 













































Рисунок 21. - контура Структурная  опредлим схема линеаризованной рисунок САР ЭДС 
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2.7.5.1  Контур парцильня тока рисунке возбуждения 
 
Структурная фазной схема контура тока должна возбуждения область электродвигателя приведена постяна
на рисунке 22,а. Контур валко содержит продлжени три инерционных (апериодических) и орсти дно фор-
сирующее звено. резонасй Постоянные перход времени звеньев отншеи связаны соотношением Т1>>(настройке Т выходнй
тпв+Т2)  и Т1>Тк. Тогда принимаем: 
Т1 =  Тв + Тк + Тs = номиалья 1,05+ 0,105 + 0,323 =опредлим 1,478 выбираем с – большая постоянная рисунок времени 
контура; 
Тµтв= (Ттпв+Т2) операцинг =0,00167+0,0229=0,02457 питаня с 

















- эквивалентная постяна малая приведна постоянная времени требованиям контура тока. 
Для индуктвось омпенсации работы влияния форсирующего первом звена в прямом канале 













где Тразмеы ф.отв2 = Тк = 0,105 с  
- постоянная обмтк времени тока которого выбирается замкнутог из условия. 
Структурная опредлим схема сопртивлен преобразованного контура индуктвось ока возбуждения приведена 





























































































































Рисунок 22 - Структурная двигателя схема контура допустимй ока ослабения возбуждения двигателя 
Для лежит настройки контура приведенного на погрешнсть исунке сотавлен 22, б, выбирают 












Настройку шестрная контура производят на МО, тогда: 
- цепи остоянная управлени времени регулятора большй тока 
Тртв = Т1 = 1,478 с; 
































.   
- двмакс оэффициент обратной связи по гателя оку сотавим возбуждения; 
     атв = 2 - коэффициент контур оптимизации по МО; 
     Uзтв.макс = 10 В – рисунок максимальное полса значение напряжения валко управления на входе 
контура. 
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моент Настроенный задвясь таким образом дальнейш контур (рисунок 22,б) контуре имеет парметы следующие пере-
даточные число функции: 





























Перерегулирование в контуре при харктеис отработке удовлетряю ступенчатого воздействия 






. При настройке на МО (атв = 






>1 перерегулирование превышает 6,7 %. приведна Поэтому скорти
для уменьшения перерегулирования на вторй ходе контура устанавливается 












постоянная среднй времени точку которого выбирается из полса условия Тф.втв2 = Тк = 0,105 с. 
принмае Коэффициент может передачи входной холстг цепи обратной таблиц связи больших регулятора тока 











где kдтв =0,1 В/А– коэффициент каждой атчика пергузки тока возбуждения рисунок с учетом парамет-
ров опрнг стандартного замкнутог шунта (Iшн = 100А, ΔUшн = 0,075В) и приведный коэффициента усиления ти-
повой прогамы ячейки действующ датчика тока номиалье. 



























Передаточная функция числа замкнутого намгичвя контура по управлению имтацонг с фильтром на 



























Структурная схема пост настроенного таким образом контуре онтура  формиуется тока возбуждения питаня
электродвигателя имеет вид, двигателй представленный первой на рисунке 22,в. 
ЛЧХ замкнутого первой контура тока возбуждения электропивда ассчитана средн с помощью 








































I/O: Constant (pt. 1) to Transfer Fcn (pt. 1)
Frequency (rad/sec): 28.6
Magnitude (dB): 11.5


























Рисунок 23 – ЛЧХ учетом замкнутого контура тока трехмасовй озбуждения шестрная
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Ожидаемые показатели выпрямлено качества работы коэфицента онтура  валк тока возбуждения с 
угловая фильтром на входе по управлению: 
- скорть установившаяся упргих ошибка ΔIв.уст типовую = 0; 












- показатели при резонасы тработке ступенчатого входного установлег оздействия предлов: 
     σ = 4,3 % -  перерегулирование; 






t = 4,1∙Тµтв = 4,1∙0,02457 больших = 0,1007с - время этой первого типа и окончательного 
вхождения в 5% тормжени зону. 
По ЛЧХ замкнутого контура элемнтов ока кривой находим значение погрешнсть частоты пропускания 
значеия контура нагрузкой
( ) ( ) 1,45610 28,6ì ôï ï
ðàä
ñ
      
или  
( )




ï ïf f Ãö

 
    . 
 
2.7.5.2 Контур ЭДС маля двигателя 
 
Структурная схема числены контура потерь ЭДС в первом приближении число может быть 















- номиальый передаточная контур функция оптимизированного  пердачи замкнутого по управлению 





























Рисунок 24 - Структурная представля хема выпрямлено контура ЭДС двигателя время

























Рисунок 25. - замкнутог Структурная  двигателя схема контура нагрузкой ЭДС двигателя после 
примен реобразования максильной
Основное назначение линейая контура ЭДС – поддержание постоянного схемы значения тока
ЭДС двигателя , равного проективан номинальному значению Едв.н, во стаике второй возмжнсть зоне регулиро-
вания трехфазной скорости (выше номинальной) контур слаблением каждой поля.  Это достигается техничск ослабле-
нием потока максильное возбуждения играть двигателя от номинального значеия начения Фдв.н до минималь-
ного значения Фрисунок дв.мин пергузки. При этом изменяется перносит коэффициент пропорциональности 








  от начального значения при Фдв.н до 
результа максимального соптави значения при Фдв.мин выходнг.  Управление на входе опредляютс контура струкная постоянное 
Uзэ.макс =10 В= отншеи const и соответствует Едв.н. Основным вносиме оздействием времни на контур 
является име возмущение – изменение условиям корости скорть вращения двигателя от ωдв.н до ωугловая эп.макс
. 
  На практике для настройки номиальу контура дискретно ЭДС двигателя в двухзонном приведной электро-
приводе применяют П-, ПИ- и максильной И-регуляторы встречно. Контур с П-регулятором 
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номиальый характеризуется высоким быстродействием, но функцией меет элемнтов статические ошибки отрабке отра-
ботки ЭДС двигателя как по решим управлению быть так и по возмущению. Контуры с 
управлению ПИ-регулятором и И-регулятором обеспечивают опредлям нулевую расчитем установившуюся ошибку рисунок
поддержания ЭДС двигателя и по струкная правлению тока и по возмущению. 
При определении часто параметров настройки регулятора ЭДС пострены ледует тирсоный принять 
ωдв.н = 32,98 максильня рад/с, ωдв.макс = таблиц 52,36 опредлим рад/с, а значение секунд оэффициента kф определить по 
























Настройку контура ЭДС тока двигателя больших ведем на МО с ПИ-регулятором ЭДС 



















































































- боле коэффициент полярный усиления регулятора рисунок ЭДС; 
 






























































































 – постоянная времени прикеляютс нтегрирующего звена в цепи моент братной расчет связи по ЭДС, 












 – коэффициент задвясь обратной связи по ЭДС. 
Настроенный угол таким поэтму образом контур  рисунке ЭДС двигателя имеет потка следующую сопртивлен пере-














































































































































вызает Установившаяся замкнутог статическая ошибка рисунке контура по управлению и по 
диаметр возмущению однак равна нулю 
ΔЕрисунок у.уст= ΔЕв.уст=0. 
Работа харктеис онтура  моент ЭДС по возмущению может возмущаюег быть оценена расеяни только моента в режимах 
совместной постяна работы всей системы опредлни егулирования иследован двухзонного электропривода рисунке. Это  
может быть часто выполнено струкной путем моделирования на валко имитационной модели или экспе-
риментально на регулятоами физической регулятоа системе. 
 
2.8 Нелинейная харктеис САУ РЭП 
2.8.1 Анализ основных опредлим нелинейностей учетом электропривода 
 
Основными угловая нелинейностями двухзонного тиристорного коэфицент лектропривода нелийая яв-
ляются: 
- насыщение прогамы всех регуляторов, длиный выходное апрту напряжение которых безаврийность граничено на 
уровне  (11÷12)В при пульсаций напряжении замкнутог источников питания коэфицент операционных усилителей  
±15В. управления Принимаем остальных при моделировании Uрег.макс = ±10В; 
- набор граничение углов управления звена тиристорных своей преобразователей, при 












  ; 
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- ограничение следующи тока якорной цепи, трехфазны которое номиалье достигается ограничением скорть выход-






- реактивный время характер момента нагрузки, выбор который вызает определяется выражением опредлни
   signММ
сс
 ; 
- нелинейная зависимость следующим потока стаичек двигателя от тока следующим возбуждения, которая 
определяется минальог кривой двигателя намагничивания двигателя должна; 
- специфические свойства потери иристорного даные преобразователя, которое 
даног проявляется вы дискретности управления, элемнтов дносторонней вызает проводимости, 
нелинейности групой регулировочных характеристик. постяна Указанные углы свойства будут слиток грать 
существенную роль при фазной управлении трения двигателем со стороны разомкнутя якоря и малосуще-
ственную – при тока управлении значеи со стороны обмотки равня озбуждения двигателя. Здесь 
рисунок важным кроме является то, как эффективно мгнове гасятся поле схема двигателя максильный в зоне ослабления преобазующий оля 
возбуждения. 
 
2.8.2 Структурная максильног хема полученым САУ ЭП 
 
Полная структурная  полне схема двухзонного шестрной электропривод формиуетсяа клети приведена на 
клети рисунке 26. 
Электропривод имеет две значеия системы таблиц автоматического управления маля: САР скоро-
сти с П-РС и тогда ПИ-РТЯ эквиалентой и САР напряжения двигателя с работы ПИ-РЭ и ПИ-РТВ. Параметры 
сотавляе элементов друга структурной схемы должна приведены в таблице 5. 
 
упргих Таблица номиальый 5. - Параметры элементов реактивный структурной схемы 
kрс 
 
kос kдс kрт kот kдт Tрт , 
с 

































































































































     Рисунок 26 – номиалье Структурная  двигателя схема САУ ЭП 
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  А 
Jэ, 
кг∙м2 
kдн kон Tфн=Tдв, 
с 




0,0147 27,19 2961,25 0,01 1,075 0,012 0,00916 рисунок 0,00137 0,0264 
 














11,23 1,478 48,3 0,00167 0,105 3,методика 0104 1,478 0,0229 1,887 0,1 
 



























2.8.3 отншеи Исследование валк электропривода на имитационных выпрямленог моделях 
Исследования прокатнй электропривода const при работе в двух скорти зонах регулирования реа-
лизовано  
 
рисунок Расчет максильный переходных процессов связи в системах регулируемого насыщеи двухзонного работющих элек-
тропривода постоянного двухмасоя тока нелинейной САУ РЭП преобразователь 
число непрерывный малой, выполненного по структурной после многоконтурной схеме с 
маля последовательной перход коррекцией, выполняется запсу методом имитационного моделирова-
ния с попрокатня мощью реакто программы Matlab число. Программа воспроизводится изложенй методом результам имита-
ционного численного коэфицент моделирования переходных процессов в качеств налоговых постяна нели-
нейных системах операцинг регулируемого электропривода при напряжеи типовых ограничть задающих и возму-
щающих пасортные воздействиях. Она позволяет в широких энерги пределах максильноу варьировать структуру рисунке
и значения параметров преобазующий элементов расчет САР, выводить результаты заключени расчетов в виде гра-
фиков, по эквиаленты оторым парметы определяются динамические процинале качества. 
Схема привода модели даным двухзонного электропривода малой представлена на рисунке 27. 
Переходные трехмасовй процессы потери нелинейной САУ РЭП преобразователь регулиованя непрерывный 





































Рисунок 28. – Пуск проекта с нагрузкой холостого номиальый хода учетом  Мс = 5403Н∙м при 
Uзс=10В. 
 






























































Рисунок двигателя 30. – Пуск с нагрузкой входе олостого парметы хода  Мс = 5403Н∙м при 
Uзс=10В и выбор наброс нагрузки через 3 тока секунд прогамы до момента прокатки принмае
Мс=62185,8Н∙м. 
 




























Рисунок 31. - – первом Пуск образм с нагрузкой холостого управления хода  Мс = 5403Н∙м при 
Uзс=1В и наброс угол нагрузки  учет через 3 секунд холстг до момента прокатки Мсвсем =62185,8 больших
Н∙м. 




















Рисунок 32. - – Пуск с полса нагрузкой холостого хода  Мс = скорти 5403 удовлетряюН∙м при Uзс=10В и 
наброс нагрузки  эквиаленты через 3 секунд до постяна момента скорти прокатки Мс=62185,8Н∙м в 6 
присутвем екунд сброс нагрузки, что пергузки соответствует контур окончанию прокатки вентильой. 
 
Выводы по результатам рисунок митационного можн моделирования. Электропри-
вод тока хорошо управляем и в первой и во номиалье второй числены зоне регулирования рисунке. Быстро-
действие в «большом» регулятоами пределяется график главным образом секунд значением Iэп.макс. 
Ошибка по скорти управлению рисунок равна нулю моенты, а по возмущению зависит от угол значения сопртивлен
kрс. 
 
2.8.4 Методика анализа струкная татических характеристик 
 
ДПТ управляется по напряжеи цепи должен обмотки якоря максильное изменением напряжения, 
фазной следовательно схему, при постоянном потоке элемнтов двигателя, механические и электро-
механические входе арактеристики схему совпадают для различных своей значений ЭДС. 
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Предположим, что число двигатель преывистог работает на характеристике с Етп1 и 
моенты агрузкой Мс1 то есть, в точке А. коэфицент Предположим двигателя также, что нагрузка тогда на валу 
двигателя время озросла харктеис и стала равной Мс2 как пострени оказано на рисунке 33  В первый 
шпинделя момент различном скорость двигателя коэфицент падает. Уменьшается в струкная этом показтели случае и сигнал, 
эфективно пропорциональный ЭДС двигателя, так как  
Едв = с · ω. 

















Рисунок 33 – физческой Механические формуля характеристики при различном трехфазны напряже-
нии на якоре 
 
В пердачи еальном питаня приводе сигнал, время пропорциональный Едв формируется более 
сроз ложно напряжеим с помощью датчиков явлетс тока и напряжения скорть якорной рисунке цепи, однако в 
контур любом случае если получим система непрывй настроена правильно рисунке, сигнал по Едв пропорцио-
нален принмае скорости схема двигателя (при стаике постоянном потоке двигателя). 
пожарнй Если равня в первом приближении выпрямленог не учитывать сигнал минальый обратной оценить связи по 




kkkUUЕ  . 
Как следует из полса этого больших уравнения, уменьшение угол сигнала обратной связи по 
ЭДС угол приводит тока к увеличению ЭДС тиристорного угол преобразователя. Привод 
рисунок переходит аким на механическую характеристику Етп2  (т.е. в струкная очку В) и так далее. 
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В результате поскльу формируется вторй характеристика замкнутой цепи системы более электропивда жёсткая стан
, чем характеристика разомкнутой харктеис истемы. 
 
2.8.4.1 Режим образм стабилизации максильное скорости 
 
Для вывода эквиаленты уравнения электромеханической тормжени характеристики работ электро-
привода составим схема истему уравнений, которые элемнтов писывают энерги его в статике. 
Структурная погрешнсть схема электропривода для максильног режима контура стабилизации скорости 
уравнеи приведена на рисунке 36. 
 
Uурс  = Uз–Uос;                                                                                              (1) 
Uрс  = kрс·Uурс;                                                                                               (2) 
Uурт = Uрс–Uот;                                                                                            (3) 
Uот = kдт.ст· kкоэфицент от.ст пергузки ∙Iтп;                                                                                 (4) 
Uос = kдс· kос · ω;                                                                                            (5) 
Uрт = kрт· Uурт;                                                                                            (6) 
етп = kтп · Uрт;                                                                                             (7) 
Uтп = етп – Iтп · Rтп;                                                                                     (8) 
Uтп = Uдв;                                                                                                     (9) 
Uдв = Едв + I · Rдв;                                                                                        (10) 















































Рисунок   34. -   времни Структурная  трудноси схема электропривода в   парметы ежиме стабилизации 
скорости 
 
































 – коэффициент наброс двигателя; 
      kрт = 10000 – коэффициент боле усиления валко регулятора тока редуктоа в статике (при-
нимается рисунок обственный стан коэффициент усиления полярный перационного усилителя). 

























 .                                                       (14) 
Так как (14) уравнение прямой, то чтобы расчет электромеханических харак-
теристик для число различных даног задающих напряжений качеств Uзс произведем по трем 
моент очкам уравнеи. Результаты расчетов сотавлен ведем в таблицу 6. 
 
Таблица 6. - моент Расчётные сунке данные для построения равны статических характери-
стик 
I, А 0 скорть 3620 приведной 8145  





1 5,236 5,125 4,986 2,12 
2,5 13,09 12,979 12,8402 расчитем 0,848 
4 20,944 20,833 20,694 0,53 
8 41,888 41,777 41,638 0,265 
10 52,36 52,249 52,11 0,212 
По данным схемы таблицы нелийая 6 на рисунке 35 построены отнеса электромеханические 
характеристики  прокатнй электропривода проективан в режиме стабилизации полне скорости. Рассчи-






















измерня Рисунок чтобы 35 – График электромеханической цепи характеристики 
 
Как следует из таблицы 6 времни погрешность харкте поддержания скорости дальнейш на ниж-
ней регулировочной достигаея характеристике максильня с Uзс =1В составляет 2,58%, что соответ-
ствует перход требованиям технологического процесса опредлям рокатки контур металла в чистовой рисунок
группе клетей и схему требованиям угол технического задания. 
 
сотвеи 2.8.4.2 Режим стабилизации допустимй ока угол
 
Структурную схему рисунок электропривода в режиме харктеис табилизации выбор составим 


































    типовую Рисунок расчетно 36 – Структурная схема методика электропривода в режиме 
контур стабилизации харктеис тока 
Режим сопртивлен табилизации тока возникает измерня тогда номиалье, когда регулятор парцильня скорости 
вошёл в проективан асыщение струкной, и его выходное напряжение формиуется авно максимальному 
Uрс.макс. 
сотавлен Напряжение индуктвось на входе регулятора групой скорости, при котором задную регулятор замкнутог вхо-












Составим соти истему установишя уравнений, которые расчитем описывают электропривод в 
учетом статике постяна в режиме стабилизации возмущаюег тока. 
Uурт = Uрс.макс–Uот;                                                                                     (15) 
Uот  = kдт· kот · Iтп;                                                                                     (16) 
Uрт = kрт· Uурт;                                                                                           (17) 
етп = kтп· Uрт;                                                                                             (18) 
Uтп = eтп -Iтп ∙ Rтп                                                                                         (19) 
Uтп = Uдв;                                                                                                    (20) 













  контур                                                                                                    (23) методика
Решая систему практичес уравнений 15-23 получим контур равнение можн электромеханиче-











Решим (24) относительно реакто тока якоря маховый двигателя фазе Iдв, получим 








































         




Так как (25) – уравнение прямой, то индуктвось расчет прокатня электромеханической харак-
теристики опредляютс электропривода произведем по двум продлжени точкам работы, задаваясь значениями струкная
скорости. Результаты управлени асчетов индуктвось сведем в таблицу 7. 
иследован Таблица 7. - Результаты расчетов произведм электромеханической напряжеи характеристики 
при стабилизации харктеис тока 
ω, рад/с 0 50 
I, А 8144,65 фильтром 8144, боле09 
График электромеханической номиалье характеристики для режима стабилиза-
ции харктеис ока сроз приведен на рисунке преобазующий 35. Как следует из рисунка 35 валко граничение моент тока 
в статике большй производится на уровне 8145А, что валу соответствует управления допустимому 
току коэфиценты двигателю из условия пергузки довлетворительной электропивда коммутациию  
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ РАЗДЕЛА «ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ,  РЕ-
СУРСОЭФФЕКТИВНОСТЬ И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ» 
Группа ФИО 












Исходные данные к разделу «Финансовый менеджмент, ресурсоэффектив-
ность и ресурсосбережение»: 
1. Стоимость ресурсов проектной 
работы: материально-техниче-
ских, энергетических, финансо-
вых, информационных и человече-
ских 
- Инициатор проекта ОАО «ЕвразЗСМК»; 
- Примерный бюджет проекта 9 млн.руб.; 
- В исследовании задействованы 2 чело-
века: руководитель проекта, инженер-раз-
работчик; 
2. Нормы и нормативы расходова-
ния ресурсов 
- Проект выполняется в  соответствии с 
ГОСТ 14.322-83 «Нормирование расхода 
материалов» и ГОСТ Р 51541-99 «Энерго-
сбережение. Энергетическая эффектив-
ность» В соответствии с ГОСТ 14.322-83 
«Нормирование расхода материалов» и 
ГОСТ Р 51541-99 «Энергосбережение. 
Энергетическая эффективность» 
- Минимальный размер оплаты труда  (по 
2016 году) составляет 6675 руб. 
3. Используемая система налогооб-
ложения, ставки налогов, отчис-
лений, дисконтирования и креди-
тования 
- Отчисления по страховым взносам - 30% 
от ФОТ 
Перечень вопросов, подлежащих исследованию, проектированию и разра-
ботке: 
1. Оценка коммерческого потенци-
ала, перспективности и альтер-
натив проведения проектной ра-
боты с позиции ресурсоэффек-
тивности и ресурсосбережения 
- Инициализация проекта и его технико-
экономическое обоснование, 
- Потенциальные потребители результатов 
НТП, 
- Анализ конкурентных технических реше-
ний с позиции ресурсоэффективности и ре-
сурсосбережения 
2. Планирование и формирование 
бюджета проектной работы 
- Планирование выполнения проекта, 
-Расчет бюджета проекта 
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3. Определение ресурсной (ресурсо-
сберегающей), финансовой, бюд-
жетной, социальной и экономи-
ческой эффективности исследо-
вания 
- Определение ресурсной и экономической 
эффективности исследования; 
- Определение научно-технической эффек-
тивности 
Перечень графического материала (с точным указанием обязательных черте-
жей): 
Линейный график разработки проекта 
 
Дата выдачи задания для раздела по линейному графику  
 





Доцент Попова С.Н.    
 
Задание принял к исполнению студент: 
Группа ФИО Подпись Дата 




3. ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ, РЕСУРСОЭФФЕКТИВ-
НОСТЬ И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ 
Целью раздела «Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и ре-
сурсосбережение» является определение перспективности и успешности про-
екта, оценка его эффективности, уровня возможных рисков, разработка меха-
низма управления и сопровождения конкретных проектных решений на этапе 
реализации. 
Для достижения обозначенной цели необходимо решить следующие за-
дачи: 
 - оценить коммерческий потенциал и перспективность разработки про-
екта (произвести технико-экономическое обоснование проекта); 
 - осуществить планирование этапов выполнения исследования; 
 - рассчитать бюджет проекта; 
 - произвести оценку экономической эффективности исследования. 
3.1 Инициализация проекта и его технико-экономическое обоснова-
ние 
Повсеместная унификация оборудования доказала свою эффективность 
при подготовке обслуживающего персонала. Тем самым решается проблема 
быстрого реагирования на неполадки, сбои и аварийные режимы работы элек-
трооборудования. Во время производственного процесса рабочие сами отве-
чают за свой участок, цех, конкретный агрегат. 
Кроме того, на месте проще проанализировать причины сбоя в наладке 
и работе оборудования с необходимыми показателями. 
Возрастает заинтересованность рабочих в результатах своего труда, по-
зволяет им принимать решения о своевременном выводе из физически и мо-
рально устаревшего оборудования.  
Применение асинхронных электродвигателей с частотным приводом 
позволяет модернизировать производство, повысить надежность, срок службы 
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оборудования, снизить энергопотребление. Асинхронные электродвигатели 
всегда в наличии, что позволит в случае необходимости провести оператив-
ную замену. 
 Преимуществами такого вида электропривода по сравнению с элек-
троприводами постоянного тока являются: 
– более низкая стоимость; 
– минимальные затраты на обслуживание; 
– обеспечение требуемой степени защиты.  
При этом асинхронные электродвигатели более надежны, чем электро-
двигатели постоянного тока за счет отсутствия щеточного аппарата. 
Стоимость асинхронного электродвигателя в 5 раз меньше двигателя постоян-
ного тока. Асинхронные электродвигатели просты в обслуживании, всегда 
есть в наличии на случай аварийной замены. 
 
3.1.1 Потенциальные потребители проекта 
Целевой рынок – сегменты рынка, на котором будет продаваться в буду-
щем разработка. В свою очередь, сегмент рынка – это особым образом выде-
ленная часть рынка, группы потребителей, обладающих определенными об-
щими признаками.  
В зависимости от категории потребителей (коммерческие организации, 
физические лица) необходимо использовать соответствующие критерии сег-
ментирования. В нашем случае для коммерческих организаций критериями 
сегментирования могут быть: месторасположение; отрасль; выпускаемая про-
дукция; размер и др. 
Сегментируем рынок металлургического оборудования по следующим 
критериям: размер компании-заказчика, вид электропривода (рисунок 37 ).   
 



















   
Средние    
Мелкие 





Фирма Б  Фирма В 
Рисунок 37 – Карта сегментирования рынка металлургического оборудо-
вания по используемым видам электроприводов 
 
В приведенном примере карты сегментирования показано, какие ниши на 
рынке металлургического  оборудования не заняты конкурентами или где уро-
вень конкуренции низок. 
Результат сегментирования: 
• к основным сегментам данного рынка относятся использованиеэлектро-
привода с частотным регулированием крупным компаниями; 
• наиболее перспективным сегментом является предложение электропри-
вода с частотным регулированием средним компаниям; 
•  сегментом рынка, привлекательных для предприятия в будущем, явля-
ется предложение электропривода с частотным регулированием мелким, ди-
намично развивающимся, компаниям. 
3.1.2 Анализ конкурентных технических решений 
 
Анализ конкурентных проектных решенийцелесообразно проводить с 
помощью оценочной карты, пример которой приведен в табл. 9. Для этого 
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необходимо отобрать не менее трех-четырех конкурентных товаров и разра-
боток. В качестве конкурентных товаров были рассмотрены электропри-
воды(Бф - электропривод постоянного тока с управлением от магнитных уси-
лителей системы Г-Д, БК1 - частотно-регулируемый электропривод с асин-
хронным двигателем с короткозамкнутым ротором, БК2 - Электропривод по-
стоянного тока с тиристорным возбудителем генератора). 









фБ  к1Б  к2Б  фК
 
к1К  к2К  
Технические критерии оценки ресурсоэффективности 
1. Повышение производитель-
ности труда пользователя 
0,15 5 5 3 0,75 0,75 0,45 
2. Удобство в эксплуатации 
(соответствует требованиям 
потребителей) 
0,07 4 4 2 0,28 0,28 0,14 
3. Энергоэкономичность 0,11 4 5 3 0,44 0,55 0,33 
4. Надежность 0,2 4 5 4 0,8 1 0,8 
5. Уровень шума 0,03 3 4 4 0,09 0,12 0,12 
6. Безопасность 0,08 2 4 3 0,16 0,32 0,24 
 
Продолжение таблицы 9 - Оценочная карта для сравнения конкурентных тех-
нических решений 
Экономические критерии оценки эффективности 
1. Конкурентоспособность 
продукта 
0,04 3 4 3 0,12 0,16 0,12 
2. Цена 0,15 4 5 3 0,6 0,75 0,45 
3. Предполагаемый срок экс-
плуатации 
0,12 4 4 3 0,48 0,48 0,36 
4. Послепродажное обслужи-
вание 
0,05 3 3 2 0,15 0,15 0,1 




Критерии для сравнения и оценки ресурсоэффективности и ресурсо-
сбережения, приведенные в табл. 9, подбираются, исходя из выбранных объ-
ектов сравнения с учетом их технических и экономических особенностей раз-
работки, создания и эксплуатации. 
 
3.1.3Оценка коммерческого потенциала инженерных решений 
Выбор структурной (принципиальной) схемы электропривода сво-
дится к сравнению нескольких возможных вариантов и выбору наиболее оп-
тимальной. 
I    вариант: электропривод с двигателем постоянного тока; 
II вариант: частотно-регулируемый электропривод с асинхронным 
двигателем с короткозамкнутым ротором. 










4 4  
2.  Количество ти-
пов элементов 




2 2  
4.  Стоимость по-
купных комплек-
тующих 
Стоимость в 2 
раза больше 

















6.  Питание:    
а) вид U=930 В U=930 В  
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б) мощность P=3550 кВт P=3150 кВт  
7. Габариты Больше в 2 раза Меньше в 2 раза  
8. Масса Тяжелее в 2 раза Легче в 2 раза  
Для проведения оценки выбраны следующие показатели: 
1. уровень капитальных вложений; 
2. уровень надежности; 
3. уровень обслуживания; 
4. завышение мощности электропривода; 
5. уровень затрат на эксплуатацию; 
6. коэффициент мощности; 
7. генерирование помех. 
Таблица  11 –  Коэффициент весомости критериев 
Номер критерия 1 2 3 4 5 6 7 
Коэффициент весо-
мости 
1.0 0.8 0.6 0.3 0.4 0.2 0.1 
По каждому частотному критерию устанавливаем оценку степени обес-
печения цели: 
Уровень цели низкий средний высокий 
Оценка обеспече-
ния цели 
1.0 0.5 0 
Оценка обеспечения различных вариантами электроприводов выбран-
ных качественных характеристик представлена в таблице 12. 
Таблица 12 – Оценка качества по групповым критериям 
Номер варианта 
Групповой критерий Общая оценка ка-
чества 1.0 0.8 0.6 0.3 0.4 0.2 0.1 
I 0,5 0 0,5 0 0,5 0,5 0,5 1,15 
II 1,0 0,5 1,0 0 0.5 0 0.5 2,25 
Из таблицы 1видно, что выбранные качественные характеристики 




3.1.4 Определение научно-технической эффективности 
Для оценки научной ценности, технической значимости и эффектив-
ности проекта необходимо: рассчитать коэффициент научно-технического 
уровня. Коэффициент НТУ рассчитывается при помощи метода балльных оце-
нок, в котором каждому из признаков НТУ присваивается определенное число 
баллов по принятой шкале. Общую оценку приводят по сумме балов по всем 








  , 
где – весовой коэффициент i – го признака; 
iП  – количественная оценка i – го признака. 
 
Таблица 13 – Весовые коэффициенты НТУ  
Признаки НТУ Весовой коэффициент 
Уровень новизны 0.6 
Теоретический уровень 0.4 
Возможность реализации 0.2 
 
Таблица 14 – Шкала оценки новизны 
Баллы Уровень 
1-4 Низкий НТУ 
5-7 Средний НТУ 
8-10 Сравнительно высокий НТУ 








Таблица 15 – Значимость теоретических уровней  
Характеристика значимости теоретических уровней  Баллы 
Установка законов, разработка новой теории  10 
Глубокая разработка проблем, многосторонний анализ, взаимозави-
симость между факторами 
8 
Разработка способа (алгоритм, вещество, устройство, про-
граммы) 
6 
Элементарный анализ связей между факторами (наличие гипотезы, 
объяснение версий, практические рекомендации) 
2 




Таблица 16–Возможность реализации по времени и масштабам 
Время реализации Баллы  
В течение первых лет 10 
От 5 до 10 лет 4 
Свыше 10 лет 2 
Масштабы реализации Баллы 
Одно или несколько предприятий 2 
Отрасль  4 










2.942.0102.074.066.0 НТУ  
По полученным результатам расчета коэффициента научно-техниче-
ского уровня можно сделать вывод, что данный проект имеет хорошие пока-
затели новизны, значимость теоретического уровня, и при этом используется 




3.2.Планирование комплекса работ на создание проекта 
Комплекс работ по созданию проекта включает в себя 2 этапа: 
- проектировка электропривода клети прокатного стана; 
- пуско-наладочные работы электропривода клети прокатного стана. 
Проект электропривода клети будут разрабатывать 2 человека: руково-
дитель проекта и инженер-разработчик. 
Пуско-наладочные работы будут осуществлять руководитель и бригада 
электромонтеров. 
 
3.2.1Определение трудоемкости работ 
Определение трудоемкости и продолжительности работ осуществляется на 
основе отраслевых нормативов, типовых норм на разработку конструктор-
ской документации, а для работ, обладающих большой неопределенностью 
-  на основе вероятностных (экспертных) методов.   
Для расчета трудоемкости используется вероятностный метод, в основе 
которого лежат две оценки времени выполнения. 









гдеtож- время математического ожидания - трудоемкость в чело-
век/днях; 
tмин - время выполнения работ при благоприятном стечении обстоятель-
ств (чел/днях); 
tмак - время выполнения работ при неблагоприятном стечении обстоя-
тельств (чел/днях). 













где n - число этапов. 














где N - число исполнителей; 
kд - коэффициент, учитывающий дополнительные затраты времени для 
контрольных операций и т.д. Принимаем kд=1,2. 
Трудоемкость всего проекта в календарных днях определяется по фор-
муле 
Тэк  = Тэр∙ kр, 
где  kр  - переводной поправочный коэффициент. 















где  Тк= 365 календарных дней в году; 
Твых= 104 - количество выходных дней в году; 
Тпр = 9 - количество праздничных дней в году.  






Результаты расчета сводим в таблицу 17. 
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Таблица 17 - Трудоемкость проекта  
Этап Под 
этап 
tмин tмак tож Тэр Тэк σ2 
Инженер Науч.рук. Инженер Науч.рук. 


























































































































4  115 154 131 121,32 43,08 175,914 62,466 - 
 
Построим линейный график планирования (рисунок 4.2), основываясь на данных расчета, приведенных в таблице 4.9. 


















Рисунок 38 – Линейный график разработки проекта 
Календарный план разработки проекта составлен с учетом всех выходных 
и праздничных дней. На разработку данного проекта потребуется 120 рабочих 
дней. 
 
3.2.2 Планирование пуско-наладочных работ (ПНР) 
Пуско-наладочные являются важным звеном подготовки оборудования к 
эксплуатации. Состав ПНР определен исходя из комплекта электропривода ме-
ханизма. Конструктивно наш привод состоит из: 
- электродвигателя постоянного тока серии П2-21/33-3,15; 
- преобразователя; 
- силового блока с автоматическими выключателями; 
- блока управления и регулирования. 
Целью ПНР является доведение электропривода механизма до требова-
ний, предъявляемых технологическим процессом. 
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Весь комплекс работ разделим на этапы и определим в процентном соот-
ношении время выполнения работ по каждому этапу отдельно. Результаты све-
дем в таблицу 18. 
Таблица 18 – Этапы проведения ПНР в процентном соотношении 



















 ИТОГО: 100 
 


















Таблица 19 – Последовательность выполнения ПНР 
Наименование работ Исполнители Часы 
1 2 3 
.Подготовительный этап: 
- ознакомление с проектом электроустановки, выяв-
ление неточностей; 
- составление рабочего графика проведения МНР и 
согласование с предприятием; 
- подготовка аппаратуры и инструмента; 
- внешний осмотр электрооборудования и проверка 
готовности; 
- определение соответствия технических характери-
стик установленного оборудования; 
  - составление рабочей программы испытаний и 
























2. Проверочные работы: 
- проверка количества электромонтажных работ и их 
соответствие к рабочим чертежам проекта; 
- проверка установленной аппаратуры, градуировка и 
снятие в необходимых случаях характеристик; 
- измерение аппаратурных параметров оборудования 
и электрических схем; 
 - проверка правильности выполнения схем; 
- проверка работы и настройка электрических систем, 






















 - фазировка трансформатора опорных напряжений; 
- наладка и настройка СИФУ; 
- проверка работы и функционирования блоков сигна-
лизации и защиты; 
- проверка узла переключений напряжения преобра-
зователя; 
- проверка датчиков тока и напряжения; 
- проверка изменения диапазонов напряжения преоб-
разователя; 
- настройка устройства задания скорости; 
 - итоговая проверка и наладка защиты и блокировки; 
- настройка и снятие необходимых характеристик эле-
ментов автоматического управления в соответствии с 
требованиями технологического процесса; 










































 - обеспечение взаимных связей устройств в составе 
электрической установки и механизмов; 
- согласование входных и выходных параметров на 
входе и выходе характеристик отдельных механиз-
мов; 
















- составление протоколов ПНР; 
- внесение в один экземпляр принципиальных схем 















3.2.3 Состав бригады для проведения ПНР 
Количество членов бригады регламентируется требованиями к ПНР: 
1. ПНР оборудования характеризуются узкой специализацией. 
2. По правилам эксплуатации и настройки электрооборудования запреща-
ются работы на оборудовании, находящемся под напряжением, менее чем двум 
членам бригады. 
Состав бригады, проводящей ПНР: 
1 – руководитель - инженер первой категории; 
2 - электромонтер 6-го разряда; 
3 - электромонтер 5-го разряда; 
4- электромонтер 4-го разряда; 
Результат испытаний ПНР обеспечивают работу электрооборудования в 
соответствии с действующими правилами устройства электроустановок, техни-
ческой документацией предприятия-изготовителя. 
Всего на разработку и ПНР проекта потребуется 120 рабочих дней, кото-
рые выполнят 5 человек: руководитель проекта, инженер-конструктор и бригада 
электромонтеров. 
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3.3. Бюджет проектной работы 
Осуществление проектной работы потребует расчеты следующих пунктов 
затрат: 
- материальные затраты (затраты на канцелярию и на литературу); 
- капитальные затраты (необходимое специальное и дополнительное обо-
рудование, стоимость монтажных и пусконаладочных работ, а также транспорт-
ные расходы); 
- расчет заработной платы исполнителей проекта; 
- расчет пенсионных и страховых расходов; 
- расчет накладных расходов; 
- расчет расходов при эксплуатации электропривода; 
- расчет амортизационных отчислений; 
- расчет заработной платы обслуживающего персонала. 
1. Стоимость материалов, необходимых для ПНР, сведем в таблицу 20.  
Таблица 20 – Стоимость ПНР 
№ 
 
Наименование оборудования и работ 
 
Кол-во Стоимость работ, 
руб 
Цена за ед. Всего 
























Трансформатор трехфазный типа ТМПД-
5000/10 
Трансформатор трехфазный типа ТСЗП-
25/0,7 
Функциональная группа управления 
Тиристорный преобразователь типа КТЭ-
4000/930-0111 


































































Фазировка электрической линии 
Снятие на осциллограф 




















 ИТОГО:   2765436 
 
Таблица 21 - Стоимость материалов для ПНР. 
№ Наименование материала Ед.изм Кол - во Стоимость, руб. 
За ед. Всего 
1 2 3 4 5 6 





















































7 Уголок стальной кг 50 15 750 
8 Лента электроизоляционная 
термостойкая само слипающа-













9 Спирт технический л 0,2 30 6 
10 Канифоль кг 0,15 35 5,25 
11 Припой ПОС кг 0,4 40 16 
12 Кампаудный лак кг 0,5 35 17,5 
13 Ветошь кг 2 10 20 
14 Наконечники кабельные шт 90 2 180 
 ИТОГО:    6040,25 
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2. Рассчитаем заработанную плату персонала с учетом районного коэффици-
ента. 
Зпл = k ∙Цмнр=1,3 ∙ 2765436 = 3595066 руб, 
где k =1,3 - районный коэффициент для г. Новокузнецка.  
3.Предприятие отчисляет на социальные нужды 30% (единичный социальный 
налог) 
Ротч= 0,30 ∙ 3595066 = 1078520руб. 
4.Накладные расходы по ПНР составляют 80-120% от затрат на зарплату 
Рр= 1,2 ∙  3595066 = 4314079 руб.  
5.Прочие расходы  
Рпр= 0,08 ∙ (3595066 + 4314079  + 6040,25) =  633214  руб. 
Общая смета затрат представлена в таблице 22.  
Таблица 22 –  Общая смета затрат. 





    5 
Материальные затраты 
На зарплату 







633214   
 ИТОГО: 9626919 
 
Расчет сметы затрат на проектирование 
В смету на выполнение НТП входят следующие элементы затрат: 
- материальные затраты; 
- заработная плата; 
- отчисления в фонд социального страхования; 
- накладные расходы; 
- отчисления в дорожный фонд; 
- прочие расходы. 
1. Материальные затраты - затраты на необходимые материалы (бумага, 
накладные и т.д.), а также электроэнергия, тепло энергия. См=500 руб. 
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2. Затраты на оплату труда. 
Сдельной называется оплата труда за качество и количество выработан-
ной продукции по установленным расценкам. 
Повременной называется оплата за количество проработанного времени, 
независимо от выработки, но с учетом квалификации работника. 
В данной работе инженер и научный руководитель имеют повременную 
форму оплаты труда. 
Оплата труда может быть основной и дополнительной. К основной отно-
сится оплата, начисленная за проработанное время на предприятии и различные 
доплаты (сверхурочная работа, работа в выходные дни, региональные добавки, 
премии.). 








где Зм – месячная зарплата; 
Кп=1,3 – коэффициент, учитывающий выплату премии и доплат; 
Fд= 21 – количество рабочих дней в месяц. 
Основная заработная плата рассчитывается по формуле: 
Зосн = З ∙ τр, 
гдеτр – период рабочего времени руководителя, инженера;τр.инж =120дней, 
τр.руков =43дня. 
Дополнительная заработная плата рассчитывается: 
Здоп = 0,1 ∙ Зосн. 
Согласно единой тарифной системе, научный руководитель имеет 15-й 
разряд, инженер - 12-й разряд. Расчет заработной платы инженера и научного 







Таблица 23 – Заработная плата 






Инженер 13560 840 100800 10080 
Научный руко-
водитель 
16104 996 42828 4390 
Затраты на оплату труда вычисляются по формуле: 
∑(Зосн + Здоп ) =100800 +10080 +42828 +4390 = 158098 руб. 
3. Отчисления на социальные нужды 30% от статьи №2. 
Рсоц = 0,30 ∙ 158098 = 47429 руб 
4. Накладные расходы.  Это расходы связанные с производством, управ-
лением и хозяйственным обслуживанием составляющие 80-120% от затрат на 
зарплату. 
Рнакл= 0,8 ∙ ∑(Зосн + Здоп )= 0,8 ∙ 158098 = 126478 руб. 
5. Прочие расходы. Сюда входят износ нематериальных активов, арендная 
плата, обязательные страховые платежи, налоги и т.д. Принимаются в размере 
5-10% от суммы всех статей расходов. 
Р=0.05∙(См+∑(Зосн+Здоп)+Рнакл=0,05∙(500+158098+126478)=14253 руб. 
Общая смета затрат представлена в таблице 24 
Таблица 24- Общая смета затрат 
N п/п Статьи затрат На НТП 
1 Материальные затраты 500 
2 Зарплата 158098 
3 Отчисления на соц. нужды 47429 
4 Накладные расходы 126478 
5 Прочие расходы 14253 
 Итого: 346758 
Общая сумма затрат на выполнение работы по проектированию и установки со-
ставляет: 
Р = Робщ.нтп+Робщ.мнр=  346758+ 9626919 =  9973677 руб. 
 114 
3.4.Расчет расходов при эксплуатации электропривода 
Эксплуатационные расходы включают следующие статьи затрат: 
 Расходы на электроэнергию 
 Заработная плата обслуживающего персонала 
 Амортизационныеотчисления 
 Издержки на ремонтно-эксплуатационное обслуживание электроприво-
дов. 
Расчет стоимости силовой электроэнергии 
Силовая электроэнергия используется для питания приводов рабочих ме-
ханизмов и рассчитывается по формуле: 
𝑊сил.эн =
𝑃уст ∙ 𝐹дв ∙ 𝐾м ∙ 𝑘в ∙ 𝑘з
𝑘дв ∙ 𝑘с
=
3150 ∙ 3725 ∙ 0,6 ∙ 0,6 ∙ 0,7
0,92 ∙ 0,9
= 3571141,3 кВт ∙ ч 
Pуст – мощность установленного оборудования, 5 кВт; 
Fдв– действительный годовой фонд времени работы оборудования, 3725 
часов, автоматические линии в 2 смены; 
kм – коэффициент одновременного использования электродвигателей (0.6-
07); 
kв – коэффициент использования оборудования по машинному времени 
(0.6-0.8); 
kз – средний коэффициент загрузки оборудования (0.7-0.8); 
kc– коэффициент, учитывающий потери в сети (0.92-0.95); 
kдв– коэффициент, учитывающий потери в двигателях (0.9-0.93). 
Затраты на силовую энергию в денежном выражении рассчитывается: 
Сэл = 𝑊сил.эн ∙ 𝐶э=3571141,3∙3,52=12570417,4 руб/год 
где Сэ=3,52 руб. – стоимость одного кВт-часа электроэнергии для промыш-
ленных предприятий. 
Расчет амортизационных отчислений 
Годовые амортизационные отчисления рассчитываются на основе норм 
амортизации: 






= 144000 руб 
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= 10533,6 руб 
𝐴год = 144000 + 10533,6 = 154533,6 руб 
где К – капитальные вложения в электрооборудование; 
НА – проценты отчислений на амортизацию 
• Электродвигатели – 9.6% 
• Преобразователи, выключатели, трансформаторы и т.д. – 3.5% 
Заработная плата обслуживающего персонала 
 При выполнении работы наладчик имеет повременную оплату труда. 
Оплата труда включает в себя основную и дополнительную заработную плату. К 
основной относится оплата, начисленная за проработанное время на предприятии 
и различные доплаты (сверхурочная работа, работа в выходные дни, региональ-
ные надбавки, премии, районный коэффициент).  
Оклад наладчика по присвоенному 6 разряду: 9100 руб. 










ТЗ  оклад в месяц; 
 Надб 3000руб надбавка за сложность; 
 1.4доплата за должность; 
 
КР 1.3 коэффициент, учитывающий районное регулирование;  
 
ДF 22 количество рабочих дней в месяц. 







Основная заработная плата за период работы: 
ОСН РЗ З   ; 
где
р период рабочего времени: 
 τр = 247– период рабочего времени– 1 год (в 2016 году 247 рабочих дней); 
 Рассчитаем основную заработную плату за год: 
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 Зосн = ЗНАЛ· τр = 876,32·247 =216 450,60 (руб); 
 Дополнительная заработная плата – это выплаты за неотработанное 
время (оплата отпусков и т. д.).  
Дополнительная заработная плата рассчитывается: 
осн
доп
З 0.15 З  ; 
Рассчитаем дополнительную зарплату: 
Здоп= 0,15·Зосн = 0,15·216450,60 =32 467,59 (руб); 
Суммарная зарплата: 
ЗΣ=Зосн +Здоп=216 450,60+32 467,59=249 918,18 (руб). 
 
Расчет затрат на оплату труда сведем в таблицу 25. 
Таблица 25 –  Затраты на оплату труда 
Основная з/пл, руб. 216 450,60 
Дополнительная з/пл, руб. 32 467,59 
Итого 249 918,18 
Отчисления на социальное страхование (ЕСН) 
Страховые отчисления на сегодняшний день по существующему законо-
дательству составляет 30 %: 
ЕСН = 30%·З/п=0,30·249 918,18=74 675,46 (руб); 
Обязанности по  обслуживанию занимают 10% рабочего времени налад-
чика. Зарплата обслуживающему персоналу в год составит: 
ЗПЕР=249 918,18·0,1=24 991,82 (руб/год).   
Общая сумма эксплуатационных расходов 
Общая сумма эксплуатационных расходов складывается из затраты на си-
ловую энергию СЭ, годовых амортизационных отчислений Агодизарплаты обслу-
живающего персонала ЗПЕР. 
РΣ=СЭ+ Агод +ЗПЕР= 12570417,4+154533,6+24991,82= 12749942,8(руб/год) 
 
Издержки на ремонтно-эксплуатационное обслуживание электроприводов. 
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Оборудование электроприводов (электродвигатели, генераторы, транс-
форматоры и т.д.) является ремонтируемым. Оно подвергается планово-преду-
предительным ремонтам, периодичность и объем которых регламентируется си-
стемой ППР и сетей промышленной энергетики.  
Затраты на ППР электропривода рассчитываются по формуле 17. 
охропрмзаробщ ССССC      (17) 
 где 
Сзар=40 руб·час  – средняя заработная плата; 
См =34 руб·час – стоимость материалов для ремонта; 
Сопр=78 руб·час  – общепроизводственные расходы; 
Сохр =32 руб·час – общехозяйственные расходы. 
общ зар м опр охр 40 34 78 32 184 руб часC С С С С           
Для определения составляющих затрат на ППР необходимо установить 
периодичность ремонтного цикла, межремонтного периода, и трудоемкость ра-
бот по ППР. По трудоемкости работ определяется зарплата персонала. 
 
Таблица 26 – Нормы трудоемкости ремонта электропривода 
Мощность, кВт Норма трудоемкости, чел-ч 
Капитального ре-






2000-3500 7 3 2 







Периодичность Затраты на 
ППР электро-








7 Раз в 5 лет 184 1288 
Текущего ре-
монта 
3 Раз в 1 год 184 552 
Технического 
обслуживания 
2 Раз в месяц 184 368 
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В таблице 28 рассчитаны затраты необходимые на планово–предупреди-
тельные работы, которые способствуют продлению эксплуатации данного элек-
тропривода.  
Таблица 28  – Затраты на ППР электропривода в год 
Наименование процесса Затраты на ППР электропривода 
в год 
Капитального ремонта без перемотки об-
моток 
644 
Текущего ремонта 276 
Технического обслуживания 4416 
Итого 5336 
 
В таблице 28 рассчитаны затраты на планово-предупредительные ра-
боты, которые были произведены, исходя из расчетов ППР электропривода в 
год.  
3.5.Определение экономической эффективности исследования 
Определение эффективности происходит на основе расчета интеграль-
ного показателя эффективности научного исследования.  
Интегральный показатель ресурсоэффективности 
Рассмотрим два варианта электропривода: 
I    вариант: электропривод с двигателем постоянного тока; 
II вариант: частотно-регулируемый электропривод с асинхронным дви-
гателем с короткозамкнутым ротором (используется в проекте). 
Определим интегральный показатель ресурсоэффективности по формуле: 
ii ba рiI , 
где рiI  – интегральный показатель ресурсоэффективности для i-го варианта ис-
полнения разработки;  




ib  – бальная оценка i-го варианта исполнения разработки, устанавли-
вается экспертным путем по выбранной шкале оценивания;  
n – число параметров сравнения.  
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Расчет интегрального показателя ресурсоэффективности рекомендуется 
проводить в форме таблицы (табл. 29). 







1. Способствует росту производительности 
труда пользователя 
0,1 5 5 
2. Удобство в эксплуатации (соответствует 
требованиям потребителей) 
0,15 3 5 
3. Помехоустойчивость 0,15 3 4 
4. Энергосбережение 0,20 5 5 
5. Надежность 0,25 4 5 
6. Материалоемкость 0,15 5 5 




Интегральный показатель эффективности вариантов исполнения разра-
ботки 
(Iиспi) определяется на основании интегрального показателя ресурсоэф-






























Сравнение интегрального показателя эффективности вариантов исполне-
ния разработки позволит определить сравнительную эффективность проекта (см. 
табл. 4.22) и выбрать наиболее целесообразный вариант из предложенных. Срав-



























Таблица 30 – Сравнительная эффективность разработки 
№  
п/п  
Показатели Исп.1 Исп.2 
1  Интегральный финансовый показатель разра-
ботки 
0,97 0,9 
2  Интегральный показатель ресурсоэффективно-
сти разработки 
4,15 4,85 
3  Интегральный показатель  эффективности 4,28 5,39 




Вариант 1 дорог в обслуживании из-за неимения аналогов по комплекту-
ющим и немногих производителей, их изготавливающих т.к. существую более 
совершенное и современное оборудование.  
Вариант 2 достаточно прост в обслуживании, малогабаритен и не имеет 
множества составных частей, имеет относительно не высокую стоимость и не 
требует большего количества обслуживающего персонала, все более и более 
применим в современных условиях и экономически выгоден для предприятий. 
Сравнение значений  с позиции финансовой и ресурсной эффективности 
указывает на второй вариант исполнения, как наиболее эффективный. 
Выводы по разделу «финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и 
ресурсосбережение»: 
1) В данном разделе был экономически обоснован выбор электропривода 
с асинхронным двигателем, был проведен расчет коэффициента  научно- техни-
ческого уровня, который оказался довольно высоким; 
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2) Было проведено планирование и составлены графики проектных и пус-
коналадочных работ. Всего потребуется 120 рабочих дней на реализацию про-
екта; 
4) Составлена смета затрат на проектирование. Проведен расчет капиталь-
ных и амортизационных вложений, расчет заработной платы исполнителей про-
екта и обслуживающего персонала, также были рассчитаны эксплуатационные и 
накладные расходы. Величина затрат на реализацию проекта составила 
9973677рублей. 
5) Следует отметить, что частотно-регулируемый электропривод с асин-
хронным двигателем с короткозамкнутым ротором по всем показателям и расче-
там вполне конкурентоспособен и вполне актуален для применения в металлур-
гии. Проект имеет коммерческий потенциал, и его реализация может в дальней-
шем приносить достаточную прибыль для существования в сфере развития авто-
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ется конечным для металлургиче-
ских предприятий и исходным в 
машиностроении, строитель-
стваи других отраслей народного 
хозяйство. 
Перечень вопросов, подлежащих исследованию, проектированию и разработке: 
1. Производственная безопасность 
1.1. Анализ выявленных вредных фак-
торов при разработке и эксплуатации 
проектируемого решения  
1.2. Анализ выявленных опасных фак-
торов при разработке и эксплуатации 
проектируемого  
 
Анализ вредных факторов: 
1. Шум; 
2. Вибрация; 
3. Электромагнитное излучение; 
4. Освещенность рабочей зоны  
 
Анализ опасных факторов: 
1. Механические травмы; 
2. Поражение электрическим током. 
2. Экологическая безопасность: 
 
1. Анализ воздействия объекта на гидросферу (выбросы 
теплоты в водоемы, изменение условий ледостава и зим-
него гидрологического режима). 
2. Анализ воздействия на литосферу:  
образование отходов, связанных с заменой комплектую-
щих разрабатываемого оборудования, образование золо-
отвалов. 
3. Безопасность в чрезвычайных си-
туациях: 
 
Наиболее типичная ЧС для рассматриваемого цеха – 
пожар. Разработка мер безопасности во время эксплуа-
тации разрабатываемого решения: 
• по необходимому оснащению (первичные сред-
ства пожаротушения, пожарная сигнализация, 
система автоматического пожаротушения);  
• инструкция по пожарной безопасности для ра-
ботников; 
• план эвакуации работников при пожаре. 
4. Правовые и организационные во-
просы обеспечения безопасности: 
 
1. Случаи представления гарантий и компенсаций (в соответ-
ствии со ст. 165 ТК РФ); 
2. Правила внутреннего трудового распорядка предприятия; 
3. Разработка организационных мероприятий при компоновке 
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4 Социальная ответственность 
Целью данной части выпускной квалификационной работы является выяв-
ление основных опасных и вредных производственных факторов при наладке 
главного электропривода прокатной клети, создание мероприятий по недопуще-
нию опасных факторов и уменьшение влияния вредных факторов производства 
Технологический процесс получения готового проката является завершающей 
стадией металлургического производства. Через прокатные цехи проходит почти 
вся сталь, выплавляемая в сталеплавильных цехах. Исходным материалом для 
прокатного производства являются слитки и литые заготовки, имеющие попе-
речное сечение квадратной или прямоугольной формы, а также круглой формы 
(при производстве труб, колес и бандажей). 
Меры безопасности в прокатных цехах во многом зависят не только от конструк-
ции прокатных станов, но и от сортамента прокатываемого металла, особенно на 
участках последующей обработки и складирования. 
 Число операций, входящих в технологический процесс прокатки, зависит от тре-
бований, предъявляемых к точности профиля, физико-механическим свойствам, 
состоянию поверхности, макро и микроструктуре. Чем выше эти требования, тем 
сложнее и из большего числа операций состоит технологический процесс, а, сле-
довательно, больший комплекс мер требуется для создания здоровых и безопас-









4.1 Производственная безопасность  
4.1.1 Анализ опасных и вредных производственных факторов 
Опасные факторы при наладке электропривода 
К опасным факторам производства относятся такие факторы, которые мо-
гут привести при не соблюдении правил техники безопасности к физическим 
травмам, а также к смертельным случаям. К опасным факторам при наладке элек-
тропривода прокатной клети относятся: 
1. Наличие движущихся агрегатов и механизмов. 
2. Наличие высокого напряжения. 
4.1.2 Вредные факторы 
К вредным факторам при наладке электропривода относятся (таблица 
31): 
1. Производственный шум – от работы различных механизмов, шум 
трансформатора, шум работающих кранов. 
2. Загазованность – вредные газы при работе с паяльником, общецехо-
вая загазованность. 
3. Запыленность. 
4. Тепловое излучение. 
5. Электромагнитное излучение.   
Таблица 31 – Вредные факторы 
Фактор Нормы 





           В машинном зале (где производится 
наладка ЭП) применяется приточная и вытяжная 
вентиляция. Концентрация производственной 
пыли на рабочих местах не превышает, установ-
ленной ПДК – 0,4 мг/м  и составляет 0,32 мг/м . 
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          Повышенный 
уровень шума на ра-
бочих местах. 
             На рабочих местах, где производится 
наладка ЭП, уровень шума не превышает ПДУ – 85 
дБ и составляет 40 дБ. 




сти рабочей зоны. 
              В пролетах цеха – общее освещение, есте-
ственное и искусственное верхнее. При наладке ис-
пользуется дополнительное местное  освещение. Об-
щее освещение составляет 260 Люкс (по нормам не 
менее 200 Лк). 







              Входы на подкрановые пути ограждены, на 
лестницах повешены плакаты «Вход без наряда-до-
пуска воспрещен». Муфты механизмов ограждены 
кожухами. Для прохода оборудованы пешеходными 
мостиками с перильным ограждением. 
 
 
4.2 Экологическая безопасность 
            По валовым выделениям пыли и образованию газов прокатное производ-
ство относится к наименее тяжелым участкам металлургического производства. 
Нагрев и горячая прокатка слитков способствует образованию значительного ко-
личества окалины. Технологический процесс связан с применением большого 
количества воды для смыва и транспортировки окалины, охлаждения прокатных 
валков, роликов рольгангов и проводковой  арматуры. Высокая степень механи-
зации технологического процесса требует применения в большом количестве ма-
сел и смазок. 
Технология нагрева и прокатки слитков включает в себя отходы произ-
водства, воздействующие на окружающую среду: 
• дымовые газы, сварочный шлак, окалину и пыль в отделении нагре-
вательных колодцев; 
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• окалину и пыль на стане 1250; 
• обрезь на ножницах горячей резки блюминга 1250 и НЗС; 
• обрезь, окалину и пыль на адъюстаже при порезке и обработке заго-
товок ручными резаками и на шлифовально-обдирочных станках; 
• воду с примесями окалины, масел и смазок по линии прокатки 
наблюминге 1250, НЗС и склада горячих заготовок. 
В цехе установлена одна газоочистная и пять пылеулавливающих устано-
вок. В период неблагоприятных метеоусловий производить внеплановый осмотр 
технического состояния всех газо- и пылеулавливающих установок с устране-
нием выявленных отклонений от правил технической эксплуатации. В это время 
запрещается чистка пылеулавливающих установок, разведение костров, задым-
ляющих территорию цеха. 
Температура, влажность, скорость движения воздуха и содержание вред-
ных веществ в воздухе рабочей зоны производственных помещений обжимного 
цеха соответствует  
В процессе производства  обеспечивается непрерывная работа всех при-
точно-вытяжных и аспирационных, вентиляционных установок. 
В производственных помещениях предусмотрено  рабочее и аварийное 
освещение в соответствии с требованиями санитария нормы.  
4.3 Безопасность в чрезвычайных ситуациях  
К источникам пожаров в прокатном цехе можно отнести: 
1. Наличие широко развитой сети кабельного хозяйства, в котором все 
кабели горючие; 
2. Наличие большого количества масла в маслоподвалах; 
 Наличие сети масляных гидроприводов, в которых постоянно поддержи-
вается избыточное давление 20 Мпа; 
3. Использование горючих газов в нагревательных печах; 
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4. Наличие в применяемом электрооборудовании горючих изоляцион-
ных материалов (изоляция обмоток электрических машин, трансформаторов, 
различных электромагнитов); 
5. Коммутационные аппараты и плавкие предохранители. 
Причины, которые могут привести за собой возгорание различных пред-
метов, заключены в следующем: 
1. Нарушение нормальной работы машин и механизмов; 
2. Перегрузки электрических сетей; 
3. Нарушение правил пожарной безопасности. 
В целях предотвращения пожара предусматривают следующие меры: 
• Предотвращение образования горючей среды; 
• Предотвращение образования в горючей среде или внесения в нее 
источников зажигания; 
• Поддержание температуры и давления горючей среды ниже макси-
мально допустимых по горючести; 
• Уменьшение определяющего размера горючей среды ниже макси-
мально допустимого по горючести; 
Система пожарной защиты предусматривает следующие меры: 
1. Максимально возможное применение негорючих и трудногорючих 
веществ и материалов в производственных процессах; 
2. Ограничение количества горючих веществ и их надлежащее разме-
щение; 
3. Изоляцию горючей среды; 
4. Предотвращение распространения пожара за пределы очага; 
5. Применение средств пожаротушения; 
6. Применение конструкций производственных объектов с регламенти-
рованным пределом их огнестойкости и горючести; 
7. Эвакуацию людей в случае пожара; 
8. Применение средств пожарной сигнализации и средств извещения о 
пожаре; 
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9. Применение средств коллективной и индивидуальной защиты от 
огня; 
10. Организацию пожарной охраны объекта. 
Организационными мероприятиями по обеспечению пожарной безопасно-
сти являются обучение рабочих и служащих правилам безопасности, разработка 
и реализация норм правил пожарной безопасности, инструкций о порядке работы 
с пожароопасными веществами и материалами, изготовление и применение 
средств наглядной агитации по обеспечению пожарной безопасности.  
К первичным средствам тушения пожаров относятся: вода, песок, различные 
брезентовые накидки, огнетушители. Принцип тушения этими средствами осно-
ван на перекрытии  доступа воздуха в очаг пожара.  
4.3.1 Чрезвычайные ситуации 
Наибольшую опасность для жизнедеятельности производственного персо-
нала представляют аварии и катастрофы технических систем. Под аварией пони-
мают непредвиденную внезапную остановку или нарушение нормальной (штат-
ной) работы производственного (технологического) процесса. Как правило, ава-
рия сопровождается повреждением или уничтожением техники и других матери-
альных ценностей, а также травматизмом работников технических систем и слу-
чайно оказавшихся на месте аварии других людей. Следствием аварий могут 
быть пожары и взрывы, которые усугубляют их негативное воздействие на без-
опасность людей и окружающей среды. Катастрофой называют внезапное бед-
ствие, событие в технической системе или природной среде, влекущее за собой 
трагические последствия — разрушение зданий, сооружении и других компонен-
тов технических систем, уничтожение материальных ценностей и гибель людей. 
Катастрофы и аварии, как правило, сопровождаются пожарами и взрывами, за-
трудняющими оказание помощи пострадавшим и ликвидацию последствий этих 
чрезвычайных происшествий. 
Причинами аварий и катастроф могут являться стихийные бедствия, нару-
шения режимов технологических процессов (несоблюдение технологической 
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дисциплины) либо правил эксплуатации производственного, энергетического, 
транспортного и др. оборудования, а также правил техники безопасности. Особо 
тяжкие последствия имеют аварии и катастрофы на предприятиях атомной, хи-
мической, газовой, горнодобывающей промышленности, на железнодорожном, 
автомобильном, воздушном и водном транспорте. Такие аварии и катастрофы 
зачастую оказывают губительное влияние не только на людей, но и на природ-
ную среду, вызывая загазованность атмосферы, разливы на суше и воде нефти, 
нефтепродуктов, агрессивных жидкостей, сильнодействующих ядовитых ве-
ществ (СДЯВ), выбросы радионуклидов. 
Большое значение для снижения аварий в производственной среде имеет 
повышение надежности технических систем. Надежность техники и технологии 
определяется безотказной, безаварийной работой в течение определенного от-
резка времени, например, гарантийного срока. Обеспечение надежности техни-
ческих систем закладывается еще при их проектировании, контролируется при 
изготовлении и эксплуатации 
 
4.4 Правовые и организационные вопросы обеспечения безопасность   
 
На комбинате оборудованы санитарные посты, укомплектованные апте-
ками, медикаментами, носилками и другими средствами для оказания первой ме-
дицинской до врачебной помощи пострадавшим. 
Питьевой режим людей, работающих в производственных помещениях 
цеха, организован в соответствии с требованием санитарных норм. 
Прием пищи производится только в столовых, буфетах или специально вы-
деленных для этого помещениях. Прем пищи на рабочих местах запрещен. Отоп-
ление, вентиляция или кондиционирование воздуха производственных помеще-
ний  цеха соответствует требованиям санитарии нормы. 
В процессе производства  обеспечивается непрерывная работа всех при-
точно-вытяжных и аспирационных, вентиляционных установок. 
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Общепризнанно, что все современные технические системы не являются 
абсолютно безопасными. Объективно они всегда потенциально опасны, так как 
в них происходят процессы (явления) и содержатся объекты, способные в опре-
деленных условиях нанести ущерб (вред) здоровью человека и даже лишить его 
жизни. Данные процессы и объекты, действующие на организм человека непо-
средственно или косвенно, принято называть опасными и вредными факторами. 
Эти факторы действуют во внешне определенной области пространства, кото-
рую называют опасной зоной. 
Нахождение человека в данной зоне и нарушение им правил безопасности 
может привести к несчастным случаям, т.е. травме, аварии, катастрофе. Опас-
ность может быть оценена количественно, например, величиной риска. Риск по-
нимается как возможность (вероятность) возникновения нежелательного собы-
тия за определенный отрезок времени. Величина риска и обратная величина —
уровень безопасности — зависят от конкретных условий и обстоятельств, в ко-
торых протекает жизнь и деятельность человека, а также от его психофизиоло-
гических свойств, определяющих его поведение при нахождении в опасной 
зоне. 
Риск в производственной среде определяется прежде всего техническими 
факторами: устойчивостью работы машин, оборудования, инструментов, при-
способлений, а также методами технологии и организации производства, усло-
виями микроклимата на рабочем месте. Именно эти факторы при неблагоприят-
ном стечении обстоятельств становятся вредными и опасными для работников, 










Целью данной выпускной квалификационной работы является подтвер-
ждающий расчет существующего оборудования главного электропривода го-
ризонтальной клети обжимного цеха непрерывно заготовочного стана ОАО 
«ЗСМК». 
    В систему автоматического управления главного электропривода го-
ризонтальной клети  входят: электродвигательная, преобразовательная, пере-
даточная и управляющая системы, вместе представляющие сложную электро-
механическую структуру. Кроме того, на характер работы этой системы ока-
зывает существенное влияние специфика прокатного производства, что допол-
нительно представляет целый ряд требований к системе электропривода гори-
зонтальной клети. 
В результате выполненного нами проекта спроектирован электропри-
вод, полностью отвечающий требованиям технического здания и всем указан-
ным выше особенностям. Так, электромеханические характеристики электро-
привода, ограниченные значениями ω = ωэп.макс и I = Iэп.макс, удовлетворяют но-
минальным значениям области существования характеристик, проектируемой 
системы  преобразователь – двигатель. 
Статические характеристики привода, при настройке на П-регулятор 
скорости, ПИ-регулятор тока якоря, тока возбуждения и ЭДС двигателя удо-
влетворяют заданным условием: погрешность поддержания максимальной 
скорости (Δω= 0,212 %); погрешность поддержания минимальной скорости 
(Δω= 2,12 %). 
При исследовании логарифмических амплитудных частотных и фазоча-
стотных характеристик замкнутого контуров скорости, спроектированная 
САУ  РЕП обеспечивает необходимую, полосу пропускания по модулю 
(fм=47,65 Гц) и по фазе (fф = 33,36 Гц). При исследовании переходных процес-
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сов, динамические показатели качества САУ РЭП во всем диапазоне регули-
рования скорости полностью удовлетворяют требованиям технического зда-
ния. Время пуска электропривода до максимальной рабочей скорости состав-
ляет tп=5 с  при перерегулировании  σ < 1 %. 
Электропривод горизонтальной клети, кроме того, снабжён системой за-
щиты и сигнализации, обеспечивающей безаварийную и безопасную работу. 
В экономической части дипломного проекта рассмотрены вопросы пла-
нирования, финансирования и проведения пуско-наладочных работ электро-
привода. Составлена смета на проведение ПНР. 
В разделе безопасности жизнедеятельности проекта мы рассмотрели 
вредные и опасные факторы, угрожающие обслуживающему электротехниче-
скому персоналу. В соответствии с этим разработаны меры техники безопас-
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The object of this present qualification work is designing and working out of 
the electro-conductive of looming scissors in the squeezing department of the contin-
uous-preparing mill  OAO «ZSMK». 
    The system of automatic control of the electro-conductive of looming scis-
sors is consist of: electro motion, transformation, transmission and controlling sys-
tems, which all together is present the completed electromechanical structure. Be-
sides,thespecifical rolling production is exert influence on the character of the wart 
this system, which in addition  is produce the series of demands in system of the elec-
tro-conductive of looming scissors. 
As the results of this project the electro-conductive were a demand, which is 
meet task and all the peculiarities in, aforesaid. So, the electromechanical character-
istics of  limited  by the meatingω = ωэп.макс and I = Iэп.макс, is satisfy to nominal 
meatings of  the field of existence  characteristics and the system «transformer-motor 
that we have designing. 
The statistical characteristics of conductive, when its tunes on the P-regulator 
of  current  are satisfy by setting conditions: the error to supporting of maximal speed 
(Δω=0,212%); the error to supporting of minimal speed (Δω=2,12%). 
The designing SAU REP is provide necessary stock of stability (Δφ=40º), the 
zone of  the module skipping (fM=47,65 Gts), and of the fase (ff=33,36 Gts), when we 
are investigating the logarithmical amplitude freguency and fasefreguency character-
istics of the broken and closed contours of speed (EDS). The dynamical reading of 
quality by SAU REP in all diapason of regulation speed are satisfy completely by 
demands of technical task, when we are investigating the pasager processes. The time 
of setting in motion the electro-conductive to maximal working speed is: tп=5 s, with 
deregulation σ< 1 %. 
The electro-conductive of looming scissors is supply with system of defenses 
and signaling, which is providing with unrepair, and foolproof work. 
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In the economic part of this present qualification work was considered the ques-
tions about the planning, financing and caring out of the starting works of the electro-
conductive of looming scissors. The system of caring out of PNR is composed. 
In the part of foolproof in life of this project we was considered the harmful and 
dangerous factors, which is threaten by service electro technical personnel. The 
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ЗИС - задатчик интенсивности
РС - регулятор скорости
РТ - регулятор тока
ЯСУ - ячейка согласующего усилителя
ЯИУ - ячейка инвертирующих усилителей
ДС -датчик скорости
ДТ - датчик тока
ДН - датчик напряжения
РЭ - регулятор ЭДС двигателя
ДТВ - датчик тока возбуждения двигателя
РТВ - регулятор тока возбуждения двигателя
ВМ - выключатель масленный
Тр - трансформатор
ВАТ - выключатель автоматический













Функциональная схема электропривода клети №10
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Пуск с нагрузкой холостого хода  Мс = 5403Н∙м при Uзс=10В.
























Пуск с нагрузкой холостого хода  Мс = 5403Н∙м при Uзс=1В.




























Пуск с нагрузкой холостого хода  Мс = 5403Н∙м при Uзс=10В и 
наброс нагрузки через 3 секунд до момента прокатки Мс=62185,8Н∙м.
























Пуск с нагрузкой холостого хода  Мс = 5403Н∙м при Uзс=1В и наброс 
нагрузки через 3 секунд до момента прокатки Мс=62185,8Н∙м.




















Пуск с нагрузкой холостого хода  Мс = 5403Н∙м при Uзс=10В и наброс 
нагрузки через 3 секунд до момента прокатки Мс=62185,8Н∙м в 6 секунд сброс 
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